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ROMÂNIA 
______________________________________________________ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad 

e­mail :  office@primaria­nadlac.ro  ,  www.primaria­nadlac.ro 

HOTĂRÂREA Nr. 60 
din 15.04.2008 

privind aprobarea Regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva 
incendiilor pentru domeniul public şi privat al oraşului Nădlac 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
15.04.2008, 

Având în vedere : 
­  Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4103/07.04.2008 
­  Referatul privind necesitatea  instituirii regulilor şi măsurilor specifice de apărare 

împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al oraşului Nădlac, elaborat 
de către d­l Roszkoş Ioan nr.3460/18.03.2008 

­  Prevederile  art.13,  lit.c  şi  ale  art.27(1)  lit.a)  din  Legea  nr.307/2006  privind 
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

­  Prevederile  art.14  lit.c  din  Norme  generale  de  apărare  împotriva  incendiilor, 
aprobate prin OMI nr.163/2007; 

­  Prevederile  art.36,  alin.(2),  lit.”d”,  alin.(6)  punctul  8.  din  Legea  nr.215/2001 
privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare; 

­  Avizul  favorabil  al  comisiei  pentru  activităţi  economico­financiare,  agricultură, 
juridică şi de disciplină 

­  Avizul  favorabil al comisiei pentru amenajarea  teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală 
În  temeiul  art.45  din  Legea  nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se  aprobă  Regulile  şi măsurile  specifice de  apărare  împotriva  incendiilor 
pentru  domeniul  public  şi  privat  al  oraşului  Nădlac,  conform  anexei  care  face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului local nr.87 din 15.05.2001 
privind  aprobarea  regulilor  şi  dispoziţiilor  de  apărare  împotriva  incendiilor  pentru 
domeniul public şi privat al oraşului Nădlac. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : 
­  primarului oraşului Nădlac; 
­  Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac; 
­  Cadrului tehnic p.s.i. 
­  Instituţiei Prefectului ­ judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
PALIŞ GLIGOR  Secretar 

ALEXANDRU GROS
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ANEXA LA HCL NR.60/15.04.2008 

REGULI ŞI MĂSURI SPECIFICE DE APĂRARE IMPOTRIVA 
INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT 

AL ORAŞULUI NĂDLAC 

CAPITOLUL  I 
PREVEDERI GENERALE 

1. Scopul, domeniul de aplicare şi modalităţi de punere în aplicare. 
Art.1.  Scopul  prezentelor  reguli  şi măsuri  specifice  este  prevenirea  şi  reducerea  riscurilor  de 
incendii şi asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, prin măsuri 
tehnice şi organizatorice, pentru protecţia utilizatorilor, a forţelor care acţionează la intervenţie, 
a bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii. 
Art.2. Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri 
şi  sarcini  organizatorice,  tehnice,  operative,  cu  caracter  umanitar  şi  de  informare  publică, 
planificate,  organizate  şi  realizate  potrivit  legii  în  scopul  prevenirii  şi  reducerii  riscurilor  de 
producere  a  incendiilor  şi  asigurării  intervenţiei  operative  pentru  limitarea  şi  stingerea 
incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor 
şi  mediului  împotriva  efectelor  situaţiilor  de  urgenţă  determinate  de  incendii,  la  care  sunt 
obligate  să  participe,  în  condiţiile  prevederilor  legi,  autorităţile  administraţiei  publice  locale, 
precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul localităţii. 
Art.3. Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile de 
apărare împotriva incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă funcţie de tipurile de riscuri  locale ce 
se pot manifesta în zona de competenţă: 

1.  Riscuri naturale: ­ fenomene meteorologice periculoase 
2.  Riscuri tehnologice: ­ de transport şi depozitare a produselor periculoase 
3.  Eşecul utilităţilor publice:­ alimentare cu energia electrică, 

­  alimentarea cu apa potabilă 
4. Riscuri de incendiu:  ­ incendii la gospodăriile populaţiei; 

­ incendii la instituţii şi operatori economici; 
­ incendii la mirişti ; 
­ incendii de zone împădurite; 
­ incendii pe DN 7 provocate de accidente rutiere; 

Art.4.  Prezentele  reguli  şi  măsuri  specifice  sunt  obligatorii  pentru  autorităţile  administraţiei 
publice  locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice aflate 
pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac. 

CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL 

UNITĂŢII  ADMINISTRATIV TERITORIALE 

1.Atribuţii generale 
Art.5. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile 
de  apărare  împotriva  incendiilor  şi  să  nu  primejduiască,  prin  deciziile  şi  faptele  lor,  viaţa, 
bunurile şi mediul. 
Art.6.Persoana care observă un  incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de 
urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea 
incendiului. 
Art.7.În  cazul  în  care  anunţul  de  incendiu  s­a  făcut  cu  rea­credinţă,  fără  motiv  întemeiat, 
autorul  răspunde  contravenţional  sau penal, potrivit  legii,  şi  suportă  cheltuielile  ocazionate de 
deplasarea forţelor de intervenţie. 
Art.8.  In  caz  de  incendiu,  orice  persoană  trebuie  să  acorde  ajutor,  când  şi  cât  este  raţional 
posibil,  semenilor  aflaţi  în  pericol  sau  în  dificultate,  din  proprie  iniţiativă  ori  la  solicitarea 
victimei,  a  reprezentanţilor  autorităţilor  administraţiei  publice,  precum  şi  a  personalului 
serviciilor de urgenţă.
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Art.9. În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, terenuri agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe, 
persoanele aflate  în apropiere  au  obligaţia  să  intervină  imediat  cu mijloacele  de  care  dispun, 
pentru limitarea şi stingerea acestora. 
Art.10.În  cazurile  de  forţă  majoră  determinate  de  incendii,  persoanele  fizice  şi  juridice  care 
deţin,  cu  orice  titlu,  terenuri,  construcţii,  instalaţii  tehnologice  sau  mijloace  de  transport  au 
următoarele obligaţii: 
a)să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă ajutor; 
b)să  permită  necondiţionat  utilizarea  apei,  a  materialelor  şi  a  mijloacelor  proprii  pentru 
operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii 
ori ale altor persoane; 
c)să  accepte  măsurile  stabilite  de  comandantul  intervenţiei  pentru  degajarea  terenurilor, 
demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de 
transport,  oprirea  temporară  a  activităţilor  sau  evacuarea  din  zona  periclitată  şi  să  acorde 
sprijin, cu forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri. 
Art.11.  La  încheierea  oricăror  acte  de  transmitere  temporară  a  dreptului  de  folosinţă  asupra 
bunurilor,  precum  şi  a  contractelor  de  antrepriză,  părţile  sunt  obligate  să  prevadă  expres  în 
actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor. 
Art.12.  Pentru  limitarea  propagării  şi  stingerea  incendiilor,  precum  şi  pentru  limitarea  şi 
înlăturarea  efectelor  acestora,  consiliile  locale,  persoanele  juridice  şi  asociaţiile  familiale  şi 
persoanele  fizice care desfăşoară individual activităţi economice în condiţiile Legii nr. 300/2004 
privind  autorizarea  persoanelor  fizice  şi  a  asociaţiilor  familiale  care  desfăşoară  activităţi 
economice  în  mod  independent,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  au  obligaţia  să 
colaboreze  între  ele,  contribuind  cu  forţe  şi  mijloace,  pe  bază  de  reciprocitate  sau  pe  bază 
contractuală. 
Art.13. Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii 
încheiate între părţi, cu avizul inspectoratelor. 
Art.14.  Deţinătorii  şi  utilizatorii  de  construcţii  ori  de  instalaţii,  echipamente  tehnologice  de 
producţie  şi  de  transport  au obligaţia  să  conlucreze  cu  autorităţile administraţiei publice  şi  cu 
organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare 
a planurilor de intervenţie în caz de incendiu. 
Art.15. Autorităţile administraţiei publice locale, consiliile  locale, instituţiile publice şi operatorii 
economici  au  obligaţia  să  angajeze  cel  puţin  un  cadru  ethnic  sau  personal  de  specialitate  cu 
atribuţii  în  domeniul  apărării  împotriva  incendiilor,  atestaţi  potrivit  metodologiei  elaborate  de 
Inspectoratul General. 
Art.16.(1) Consiliile  locale şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu 
şi  care  au  obligaţia prevăzută  la  art.15  se  stabilesc  pe  baza  criteriilor  emise de  Inspectoratul 
General. 

(2) Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate 
cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor trebuie comunicată de angajator în termen 
de 48 de ore de la angajare, după caz inspectoratelor. 

(3) Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor specifice atrage schimbarea din funcţie 
a cadrului   ecess sau a personalului de specialitate  cu atribuţii  în domeniul apărării  împotriva 
incendiilor, situaţie care trebuie comunicată de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, 
la nivel local inspectoratelor. 

(4)  Persoanele  fizice  şi  asociaţiile  familiale  care  desfăşoară  activităţi  economice 
autorizate  pe  teritoriul  României,  precum  şi  celelalte  entităţi  legal  constituite,  neprevăzute  la 
art.15, îndeplinesc atribuţiile pe linia apărării împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul 
de drept al entităţii. 
2.Obligaţiile consiliului local şi ale primarului 
Art.17. Consiliul local are următoarele obligaţii principale: 
a)aprobă planul de analiză şi acoperire a  riscurilor, pentru unitatea administrativ­teritorială pe 
care  o  reprezintă,  stabileşte  resursele  necesare  pentru  aplicarea  acestuia  şi  îl  transmite 
inspectoratului în raza căruia funcţionează; 
b)emite  hotărâri,  în  condiţiile  legii,  cu  privire  la  organizarea  activităţii  de  apărare  împotriva 
incendiilor în unitatea administrativ­teritorială pe care o reprezintă; 
c)instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale; 
d)înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi 
aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;

http://00075025.htm
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e)desemnează  şeful  serviciului  voluntar  de  urgenţă,  la  propunerea  primarului,  cu  avizul 
inspectoratului; 
f)prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în 
vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi  îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de 
urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora; 
g)cuprinde anual  în bugetul propriu  sumele  necesare  pentru asigurarea  bunurilor din dotarea 
serviciilor  de  urgenţă  voluntare,  pentru  cazurile  de  avarie,  distrugere  sau  pentru  alte 
evenimente,  precum  şi  pentru  asigurarea  de  persoane  şi  răspundere  civilă  a  personalului  cu 
atribuţii  pe  linie  de  intervenţie,  pentru  cazurile  de  invaliditate  sau  de  deces,  produse  prin 
accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii 
atribuţiilor specifice; 
h)asigură  includerea,  în  planurile de  organizare,  de  dezvoltare urbanistică  şi  de amenajare a 
teritoriului,  a  căilor  de  acces  pentru  intervenţii,  a  lucrărilor  pentru  realizarea  sistemelor  de 
anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu; 
i)analizează,  semestrial  şi  ori  de  câte  ori  este  nevoie,  capacitatea  de  apărare  împotriva 
incendiilor a unităţii administrativ­teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu 
privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia; 
j)asigură  imobile  şi  spaţii  amenajate  corespunzător  pentru  funcţionarea  serviciului de urgenţă 
voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare; 
k)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor. 
Art.18. Primarul are următoarele obligaţii principale: 
a)asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia; 
b)asigură  respectarea  criteriilor  de  performanţă  pentru  constituirea  serviciului  de  urgenţă 
voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia; 
c)coordonează  organizarea  permanentă  a  intervenţiei  în  caz  de  incendiu  la  nivelul  unităţii 
administrativ­teritoriale, asigură participarea la  intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu 
mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea 
forţelor inspectoratului; 
d)asigură  controlul  respectării măsurilor de apărare  împotriva  incendiilor pe  timpul adunărilor 
sau al manifestărilor publice; 
e)asigură  controlul  respectării  măsurilor  de  apărare  împotriva  incendiilor  la  construcţiile  şi 
instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ­teritoriale, 
precum şi la instituţiile publice; 
f)dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care 
le emite; 
g)asigură  realizarea  şi menţinerea  în  stare  de  funcţionare  a  căilor  de  acces,  a  sistemelor  de 
anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu; 
h)organizează  şi  execută,  prin  serviciul  de  urgenţă  voluntar,  controlul  respectării  regulilor  de 
apărare  împotriva  incendiilor  la  gospodăriile  cetăţeneşti;  informează  populaţia  cu  privire  la 
modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu; 
i)asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntat cu personal atestat în condiţiile legii, precum 
şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia; 
j)asigură  condiţiile  pentru  participarea  la  concursuri  a  serviciilor  de  urgenţă  voluntare  şi  a 
cercurilor de elevi Prietenii pompierilor; 
k)asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru 
apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi,  lubrifianţi şi alte 
mijloace  necesare  susţinerii  operaţiunilor  de  intervenţie,  inclusiv  hrana  şi  antidotul  pentru 
participanţii la intervenţiile de lungă durată; 
l)informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi 
mijloace proprii, a oricărui  incendiu pe raza unităţii administrativ­teritoriale, iar în  termen de 3 
zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie; 
m)analizează  anual  dotarea  cu mijloacele  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor  şi  asigură 
completarea acesteia, conform normelor în vigoare; 
n)comunică  de  îndată  inspectoratului  scoaterea  şi  repunerea  din/în  funcţiune  a  oricărei 
autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi; 
o)asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie 
antiincendiu a populaţiei; 
p)analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;
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q)îndeplineşte  orice  alte  obligaţii  prevăzute  de  lege  pentru  apărarea  împotriva  incendiilor  a 
comunităţii locale. 
3.Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului 
Art.19.  Administratorul  sau  conducătorul  instituţiei,  după  caz,  are  următoarele  obligaţii 
principale: 
a)să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea 
împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă 
la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate; 
b)să  asigure  identificarea  şi  evaluarea  riscurilor  de  incendiu  din  unitatea  sa  şi  să  asigure 
corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor; 
c)să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să 
asigure respectarea condiţiilor care au stat  la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor 
ori a autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori 
utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective; 
d)să permită, în condiţiile  legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva 
incendiilor,  să  prezinte  documentele  şi  informaţiile  solicitate  şi  să  nu  îngreuneze  sau  să 
obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora; 
e)să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă; 
f)să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului  lista cu substanţele 
periculoase,  clasificate  potrivit  legii,  utilizate  în  activitatea  sa  sub  orice  formă,  cu  menţiuni 
privind: proprietăţile  fizico­chimice,  codurile de  identificare,  riscurile pe care  le prezintă pentru 
sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, 
substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; 
g)să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin 
salariaţilor la locurile de muncă; 
h)să  verifice  dacă  salariaţii  cunosc  şi  respectă  instrucţiunile  necesare  privind  măsurile  de 
apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător 
prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa; 
i)să asigure constituirea, conform legii, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, 
precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un 
alt  serviciu  de  urgenţă  voluntar  sau  privat,  capabil  să  intervină  operativ  şi  eficace  pentru 
stingerea incendiilor; 
j)să  asigure  întocmirea  şi  actualizarea  planurilor  de  intervenţie  şi  condiţiile  pentru  aplicarea 
acestora în orice moment; 
k)să  permită,  la  solicitare,  accesul  forţelor  inspectoratului  în  unitatea  sa  în  scop  de 
recunoaştere,  instruire  sau de antrenament  şi  să  particpe  la  exerciţiile  şi  aplicaţiile  tactice de 
intervenţie organizate de acesta; 
l)să  asigure  utilizarea,  verificarea,  întreţinerea  şi  repararea  mijloacelor  de  apărare  împotriva 
incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; 
m)să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie; 
n)să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice 
pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg 
din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea 
primului ajutor; 
o)să stabilească şi  să transmită către  transportatorii, distribuitorii  şi utilizatorii produselor  sale 
regulile şi măsurile de apărare  împotriva  incendiilor,  specifice acestora, corelate cu  riscurile  la 
utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective; 
p)să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe 
şi mijloace  proprii  a  oricărui  incendiu,  iar  în  termen  de  3  zile  lucrătoare  să  completeze  şi  să 
trimită acestuia raportul de intervenţie; 
q)să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate 
conform legii; 
r)să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor. 
Art.20. Operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de 
specialitate  cu atribuţii  în domeniul apărării  împotriva  incendiilor, dacă  îndeplinesc unul dintre 
următoarele criterii: 
a)deţin sau îşi desfăşoară activitatea în:
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1.clădiri civile din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A/B), încadrate conform 
reglementărilor  tehnice  specifice,  indiferent  de  aria  construită,  regimul  de  înălţime  sau 
destinaţie; 
2.clădiri pentru comerţ cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 1.000 m 2 ; 
3.structuri  de  primire  turistică  cu  funcţiuni  de  cazare  de  tipul:  hoteluri,  hoteluri­apartament, 
moteluri,  hosteluri,  minihoteluri,  bungalow­uri,  cabane  turistice,  sate  de  vacanţă,  pensiuni 
turistice,  pensiuni  agroturistice  şi  altele  similare,  inclusiv  unităţile  de  alimentaţie  din  incinta 
acestora, cu peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic; 
4.clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu peste 100 de 
paturi; 
5.teatre, cu peste 200 de locuri; 
6.săli de sport, săli de spectacol, clădiri pentru activităţi sportive cu peste 600 de locuri; 
b)desfăşoară  activităţi  în  construcţii  şi  instalaţii  cu  risc  mediu  şi  mare  de  incendiu,  definit 
conform reglementărilor tehnice specifice şi au peste 50 de angajaţi. 
Art.21. Persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin părţi din acelaşi 
imobil  trebuie  să  colaboreze  pentru  îndeplinirea  obligaţiilor  ce  le  revin  din  prezenta  lege,  în 
vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil. 
Art.22. Utilizatorul are următoarele obligaţii principale: 
a)să  cunoască  şi  să  respecte  măsurile  de  apărare  împotriva  incendiilor,  stabilite  de 
administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz; 
b)să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea 
împotriva  incendiilor,  puse  la  dispoziţie  de  administrator,  conducătorul  instituţiei,  proprietar, 
producător sau importator; 
c)să  respecte  normele  de  apărare  împotriva  incendiilor,  specifice  activităţilor  pe  care  le 
organizează sau le desfăşoară; 
d)să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului 
iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat 
ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare; 
e)să  aducă  la  cunoştinţa  administratorului,  conducătorului  instituţiei  sau  proprietarului,  după 
caz, orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu. 
Art.23. Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale: 
a)să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 
formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 
b)să  utilizeze  substanţele  periculoase,  instalaţiile,  utilajele,  maşinile,  aparatura  şi 
echipamentele,  potrivit  instrucţiunilor  tehnice,  precum  şi  celor  date  de  administrator  sau  de 
conducătorul instituţiei, după caz; 
c)să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi  instalaţiilor 
de apărare împotriva incendiilor; 
d)să  comunice,  imediat  după  constatare,  conducătorului  locului  de  muncă  orice  încălcare  a 
normelor de apărare  împotriva  incendiilor  sau a oricărei  situaţii  stabilite de acesta  ca  fiind un 
pericol  de  incendiu,  precum  şi  orice  defecţiune  sesizată  la  sistemele  şi  instalaţiile  de  apărare 
împotriva incendiilor; 
e)să  coopereze  cu  salariaţii  desemnaţi de administrator,  după caz,  respectiv  cu  cadrul  tehnic 
specializat,  care  are  atribuţii  în  domeniul  apărării  împotriva  incendiilor,  în  vederea  realizării 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
f)să  acţioneze,  în  conformitate  cu  procedurile  stabilite  la  locul  de  muncă,  în  cazul  apariţiei 
oricărui pericol iminent de incendiu; 
g)să  furnizeze  persoanelor  abilitate  toate  datele  şi  informaţiile  de  care  are  cunoştinţă, 
referitoare la producerea incendiilor. 
4.Obligaţiile  cadrelor  tehnice/personalului  de  specialitate  cu  atribuţii  în  domeniul 
apărării împotriva incendiilor 
Art.24.  Cadrele  tehnice/personalul  de  specialitate  cu  atribuţii  în  domeniul  apărării  împotriva 
incendiilor, din cadrul consiliilor  locale, instituţiilor şi operatorilor economici au/are următoarele 
obligaţii principale: 
a)participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii 
administrativ­teritoriale, instituţiei sau operatorului economic; 
b)controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
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c)propun/propune  includerea  în bugetele proprii  a  fondurilor necesare organizării  activităţii de 
apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi 
echipamente de protecţie specifice; 
d)îndrumă şi controlează activitatea de apărare  împotriva incendiilor şi analizează respectarea 
încadrării  în  criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz,  în 
unităţile şi instituţiile din care fac/face parte; 
e)prezintă  conducerii,  semestrial  sau  ori  de  câte  ori  situaţia  impune,  raportul  de  evaluare  a 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 
f)răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum 
şi de participarea acestuia la concursurile profesionale; 
g)acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 
în îndeplinirea atribuţiilor. 
5.Obligaţiile ce revin asociaţiilor de locatari/ proprietari 
Art.25 Obligaţiile conducerii asociaţiei. 
(1)Conducerea asociaţiei de proprietari ai imoblelor de locuit este obligată: 
a)  să  desfăşoare  în  rândul  locatarior  activităţi  de  informare  şi  instruire  pentru  conuaşterea 
măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 
b) să stabilească pe baza normelor de dotare necesarul de mijloace de prevenire  şi stingere a 
incendiilor; 
c)  să  controleze  periodic  existenţa  şi  starea  mijloacelor  de  stingere  a  incendiilor  şi  să 
urmărească menţinerea în stare de funcţionare a acestora; 
d) să dispună măsuri pentru remedierea de îndată a tuturor deficienţelor constatate cu privire la 
dotarea  clădirilor,  precum  şi  cele de  construcţii  şi  instalaţii  de  natură  să provoace  incendii,  a 
căror remediere intră, potrivit legii, în obligaţiile asocieţiilor de proprietari; 
6.Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor 
Art.25.  Exercitarea  autorităţii  de  stat  în  domeniul  apărării  împotriva  incendiilor  se  realizează 
prin  activităţi  de  reglementare,  autorizare,  avizare,  atestare,  recunoaştere,  desemnare, 
supraveghere a pieţei, control, organizarea stingerii incendiilor şi tragerea la răspundere juridică 
a persoanelor vinovate. 
Art.26. Controlul de stat în domeniul apărării  împotriva incendiilor se exercită, la nivel central, 
prin  inspecţia  de  prevenire  şi  alte  compartimente  şi  unităţi  din  structura  sau  subordinea 
Inspectoratului General, la nivel local, prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, în 
scopul  aplicării  unitare  a  prevederilor  legale  pe  întregul  teritoriu  al  României,  potrivit 
competenţelor. 
Art.27. În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor durată de existenţă, 
construcţiile  şi  amenajările  de  orice  tip,  echipamentele,  utilajele  şi  instalaţiile  tehnologice  se 
supun  unei  examinări  sistematice  şi  calificate  pentru  identificarea,  evaluarea  şi  controlul 
riscurilor de incendiu, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice. 
Art.28. Obligaţia executării activităţilor prevăzute la art.27. revine persoanelor care concură la 
proiectarea,  realizarea,  exploatarea,  întreţinerea,  repararea,  postutilizarea  construcţiilor, 
echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit legii. 
Art.29.Începerea  lucrărilor de  execuţie  la  construcţii  şi  instalaţii  tehnologice noi,  dezvoltarea, 
modernizarea  ori  schimbarea  destinaţiei  celor  existente,  precum  şi  punerea  în  funcţiune  a 
acestora se fac numai după obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, după 
caz. 
Art.30. Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevăzute  la art.29 revine 
persoanei  fizice  ori  juridice  care  finanţează  şi  realizează  investiţii  noi  sau  intervenţii  la 
construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei. 
Art.31. Avizele şi autorizaţiile prevăzute  la art.29  se eliberează de inspectorate,  în  termen de 
cel mult 30 de zile de la depunerea cererii,  în condiţiile prevăzute de normele metodologice de 
avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu. 
Art.32. Categoriile de  construcţii  şi  amenajări  care  se  supun avizării  şi/sau  autorizării  privind 
securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
Art.33.  Nerespectarea  cerinţelor  care  au  stat  la  baza  eliberării  avizului  sau  autorizaţiei  de 
securitate  la  incendiu  atrage  sancţionarea  conform  legii  şi,  după  caz, anularea  avizului  sau a 
autorizaţiei de securitate la incendiu. 
Art.34. Anularea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu impune sistarea lucrărilor de 
construcţii  sau,   ecessitat,  oprirea  funcţionării  ori  utilizării  construcţiilor  sau  amenajărilor 
respective.
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Art.35. Măsura prevăzută la art.34 se comunică în cel mult 48 de ore, prin grija inspectoratului, 
la registrul comerţului, prefectului şi altor instituţii publice cu competenţe în domeniu. 
7. Constituirea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă voluntare sau private 
Art.36. Serviciile de urgenţă sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private. 
(1)Serviciile  de  urgenţă  profesioniste  funcţionează  în  subordinea  Inspectoratului  General, 
potrivit reglementărilor specifice. 
(2)Consiliile  locale  au  obligaţia  să  constituie  servicii  de  urgenţă  voluntare,  iar  operatorii 
economici şi instituţiile, care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţă private, 
potrivit legii. 
(3)În  domeniul  apărării  împotriva  incendiilor  pot  funcţiona  şi  servicii  de  urgenţă  private 
constituite ca societăţi comerciale. 
Art.37.  Serviciile  de  urgenţă  voluntare/private  sunt  structuri  specializate,  altele  decât  cele 
aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în 
scopul  apărării  vieţii,  avutului  public  şi/sau  a  celui  privat  împotriva  incendiilor  şi  a  altor 
calamităţi, în sectoarele de competenţă stabilite cu avizul inspectoratelor. 
Art.38. Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se realizează 
pe baza criteriilor de performanţă elaborate de  Inspectoratul General  şi aprobate prin ordin al 
ministrului administraţiei şi internelor. 
Art.39.  Organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor  de  urgenţă  voluntare/private  se  stabilesc  prin 
regulamente  aprobate,  după  caz,  de  consiliile  locale  sau  conducerile  operatorilor  economici  şi 
instituţiilor care le­au constituit, cu respectarea criteriilor de performanţă. 
Art.40.  Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea unui serviciu 
de urgenţă voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului. 
Art.41. Serviciile de urgenţă voluntare/private au următoarele atribuţii principale: 
a)desfăşoară activităţi de informare şi  instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
b)verifică  modul  de  aplicare  a  normelor,  reglementărilor  tehnice  şi  dispoziţiilor  care  privesc 
apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă; 
c)asigură  intervenţia  pentru  stingerea  incendiilor,  salvarea,  acordarea  primului  ajutor  şi 
protecţia  persoanelor, a  animalelor  şi  a  bunurilor  periclitate  de  incendii  sau  în alte  situaţii  de 
urgenţă. 
8. Conţinutul organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor 
Art.42.Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune: 
a)stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
b)elaborarea,  aprobarea  şi difuzarea  actelor de  autoritate:  decizii,  dispoziţii,  hotărâri  şi  altele 
asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; 
c)elaborarea,  aprobarea  şi  difuzarea  documentelor  şi  evidenţelor  specifice  privind  apărarea 
împotriva incendiilor; 
d)organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă; 
e)planificarea  şi  executarea  de  controale  proprii  periodice,  în  scopul  depistării,  cunoaşterii  şi 
înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor; 
f)analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 
g)elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor; 
h)îndeplinirea  criteriilor  şi  a  cerinţelor  de  instruire,  avizare,  autorizare,  atestare,  certificare, 
agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare; 
i)realizarea unui   ecess operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare 
în cazul producerii unui astfel de eveniment; 
j)asigurarea  funcţionării  la  parametrii  proiectaţi  a  mijloacelor  tehnice  de  apărare  împotriva 
incendiilor; 
k)planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu; 
l)analizarea  incendiilor  produse,  desprinderea  concluziilor  şi  stabilirea  împrejurărilor  şi  a 
factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea; 
m)reglementarea  raporturilor  privind  apărarea  împotriva  incendiilor  în  relaţiile  generate  de 
contracte/convenţii; 
n)asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire. 
9.  Actele  de  autoritate,  documente  specifice  şi  evidenţe  privind  apărarea  împotriva 
incendiilor
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Art.43.  Actele  normative  obligatorii  pe  teritoriul  României  elaborate,  conform  legii,  de 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă  sunt norme, reglementări  tehnice şi dispoziţii 
generale privind apărarea împotriva incendiilor. 
Art.44.  Actele  de  autoritate  şi  documentele  specifice  privind  apărarea  împotriva  incendiilor 
emise  de  prefect  sunt  măsurile  obligatorii  privind  apărarea  împotriva  incendiilor,  valabile  la 
nivelul judeţului. 
Art.45. Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt: 
a)decizia de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent unităţii administrativ­ 
teritoriale pe care o reprezintă; 
b)hotărâri  privind  modul  de  organizare  a  apărării  împotriva  incendiilor  în  unitatea
  ecessitate  ve­teritorială; 
c)reguli  şi  măsuri  specifice  de  apărare  împotriva  incendiilor,  corelate  cu  nivelul  şi  natura 
riscurilor locale; 
d)dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului; 
e)raportul semestrial de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 
f)măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 
g)documente privind serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă: hotărâre de înfiinţare, 
regulament de organizare şi funcţionare, dispoziţie de numire a şefului serviciului; 
h)dispoziţia  de  numire  a  cadrului  tehnic  sau  a  personalului  de  specialitate  cu  atribuţii  în 
domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii. 
Art.46. Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt: 
a)planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 
b)fişa localităţii/sectorului, la solicitarea inspectoratului judeţean. 
c)raport de analiză a dotării  cu mijloace de apărare  împotriva  incendiilor,  întocmit anual,  la o 
dată anterioară definitivării bugetului local. 
Art.47.  Documentele  şi  evidenţele  specifice  apărării  împotriva  incendiilor  la  unităţile 
administrativ­teritoriale trebuie să cuprindă cel puţin: 
a)planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 
b)fişa  localităţii,  la  solicitarea  inspectoratului  judeţean/al municipiului  Bucureşti  pentru  situaţii 
de urgenţă; 
c)avizele  şi  autorizaţiile  de  securitate  la  incendiu,  obţinute  pentru  construcţiile,  instalaţiile 
tehnologice şi pentru alte amenajări din patrimoniu propriu, însoţite de documentele vizate spre 
neschimbare care au stat la baza emiterii lor; 
d)date  ale  personalului  din  cadrul  serviciului  voluntar  pentru  situaţii  de  urgenţă,  conform 
criteriilor de performanţă; 
e)lista operatorilor economici/instituţiilor cu care s­au încheiat contracte de închiriere/convenţii, 
cu specificarea obiectului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale 
contractului/convenţiei;  registrele pentru evidenţa permiselor de  lucru cu  focul,  inclusiv pentru 
arderea miriştilor; 
f)rapoarte de intervenţie ale serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
g)fişele de instruire, conform reglementărilor specifice; 
h)evidenţa  exerciţiilor  de  intervenţie  efectuate  cu  serviciul  public  voluntar  pentru  situaţii  de 
urgenţă, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora; 
i)rapoartele  întocmite  în  urma  controalelor  preventive  proprii  sau  ale  autorităţii  de  stat 
competente; 
j)programe/planuri  cuprinzând  măsuri  şi  acţiuni  proprii  sau  rezultate  în  urma  constatărilor 
autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. 
Art.48.  Actele  de  autoritate  privind  apărarea  împotriva  incendiilor  emise  de  administratorul 
operatorului economic/conducătorul instituţiei sunt: 
a)dispoziţie  privind  stabilirea  modului  de  organizare  şi  a  responsabilităţilor  privind  apărarea 
împotriva incendiilor; 
b)instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; 
c)dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului; 
d)dispoziţie privind organizarea instruirii personalului; 
e)dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu 
un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă; 
f)dispoziţie  de  sistare  a  lucrărilor  de  construcţii/oprire  a  funcţionării  ori  utilizării 
construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
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g)reguli  şi  măsuri  de  apărare  împotriva  incendiilor  la  utilizarea,  manipularea,  transportul  şi 
depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale; 
h)convenţii/contracte  cuprinzând  răspunderile  ce  revin  părţilor  pe  linia  apărării  împotriva 
incendiilor  în  cazul  transmiterii  temporare  a  dreptului  de  folosinţă  asupra  bunurilor 
imobile/antrepriză; 
i)dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul 
apărării împotriva incendiilor, conform legii; 
j)măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. 
Art.49.  Documentele  şi  evidenţele  specifice  apărării  împotriva  incendiilor  ale  operatorilor 
economici/instituţiilor trebuie să cuprindă cel puţin: 
a)planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ­teritoriale, în partea ce revine 
operatorului economic/instituţiei; 
b)fişa obiectivului. Un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean; 
c)raportul   ecess de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor; 
d)documentaţia tehnică specifică, conform legii: acenarii de securitate la incendiu, identificarea 
şi analiza riscurilor de incendiu etc.; 
e)avizele/autorizaţiile  de  securitate  la  incendiu,  însoţite  de  documentele  vizate  spre 
neschimbare care au stat la baza emiterii lor; 
f)certificate  EC,  certificate  de  conformitate,  agremente  tehnice  pentru  mijloacele  tehnice  de 
apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate; 
g)registrele  instalaţiilor  de  detectare/semnalizare/stingere  a  incendiilor,  copii  după  atestatele 
firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea,  întreţinerea, repararea 
acestora sau care efectuează servicii în domeniu; 
h)registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul; 
i)date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor 
de performanţă; 
j)lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu 
specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale 
contractului; 
k)planurile de protecţie împotriva incendiilor; 
l)evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei; 
m)evidenţa  exerciţiilor  de  intervenţie,  având  anexate  concluziile  rezultate  din  efectuarea 
acestora; 
n)rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă; 
o)fişele de instruire, conform reglementărilor specifice; 
p)lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii; 
q)grafice de  întreţinere  şi  verificare,  conform  instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru 
diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în 
caz de incendiu; 
r)rapoartele  întocmite  în  urma  controalelor  preventive  proprii  sau  ale  autorităţii  de  stat 
competente; 
s)programe/planuri  cuprinzând  măsuri  şi  acţiuni  proprii  sau  rezultate  în  urma  constatărilor 
autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. 
Art.50.  Documentele  şi  evidenţele  specifice  privind  apărarea  împotriva  incendiilor  se 
actualizează de către cei care le­au întocmit şi aprobat, dacă: 
a)s­au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza 
emiterii acestora; 
b)s­au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora; 
c)s­au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii. 
Art.51.(1)Prevederile art. 48 şi 49 se aplică la operatorii economici şi la instituţiile care au un 
număr de salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici. 
(2)Pentru  operatorii  economici,  instituţiile  şi  alte  persoane  juridice  ce  desfăşoară activităţi  în 
domeniu  reglementat  de  o  autoritate,  care  nu  se  încadrează  în  prevederile  alin.  (1), 
administratorul,  conducătorul  sau  persoana  cu  funcţii  de  conducere,  după  caz,  asigură 
organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente: 
a)instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; 
b)reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului; 
c)organizarea instruirii personalului;
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d)dispoziţie  de  sistare  a  lucrărilor  de  construcţii/oprire  a  funcţionării  ori  utilizării 
construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu; 
e)reguli  şi  măsuri  de  apărare  împotriva  incendiilor  la  utilizarea,  manipularea,  transportul  şi 
depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale. 
(3)Operatorii  economici,  instituţiile  şi celelalte persoane  juridice prevăzute  la alin. (2) asigură 
următoarele documente şi evidenţe specifice apărării împotriva incendiilor: 
a)documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenariu de securitate la incendiu, identificarea 
şi analiza riscurilor de incendiu etc.; 
b)avize/autorizaţii  de  securitate  la  incendiu,  însoţite de documentele  vizate  spre  neschimbare 
care au stat la baza emiterii lor; 
c)certificate  CE,  certificate  de  conformitate,  agremente  tehnice  pentru  mijloacele  tehnice  de 
apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate; 
d)registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul; 
e)organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă; 
f)fişele de instruire, conform reglementărilor specifice; 
g)lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii; 
h)rapoartele întocmite în urma controalelor autorităţii de stat şi măsurile şi acţiunile proprii sau 
rezultate  în  urma  constatărilor  autorităţilor  de  control  pentru  respectarea  reglementărilor  în 
domeniu. 
10.Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă 
Art.52. Organizarea activităţii de apărare  împotriva  incendiilor  la  locul de muncă, are ca scop 
asigurarea  condiţiilor  care  să  permită  salariaţilor/persoanelor  fizice  ca,  pe  baza  instruirii  şi  cu 
mijloacele  tehnice  pe  care  le  au  la  dispoziţie,  să  acţioneze  pentru  prevenirea  şi  stingerea 
incendiilor,  evacuarea  şi  salvarea  utilizatorilor  construcţiei,  evacuarea  bunurilor  materiale, 
precum  şi  pentru  înlăturarea  efectelor  distructive  provocate  în  caz  de  incendii,  explozii  sau 
accidente tehnice. 
Art.53.(1)Prin loc de muncă, se înţelege: 
a)secţie, sector, hală/atelier de producţie, filială, punct de lucru şi altele asemenea; 
b)depoyit de materii prime, materiale, produse finite combustibile; 
c)atelier  de  întreţinere,  reparaţii,  confecţionare,  prestări  de  servicii,  proiectare  şi  altele 
asemenea; 
d)utilaj,  echipament,  instalaţie  tehnologică,  sistem,  staţie,  depoyit  de  distribuţie  carburanţi 
pentru autovehicule, depoyit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru 
consumatori; 
e)laborator; 
f)magayin, raion sau stand de vânzare; 
g)sală  de  spectacole,  polivalentă,  de  reuniuni,  de  conferinţe,  de  sport,  centru  şi  complex 
cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistrări şi altele asemenea; 
h)unitate de alimentaţie publică, discotecă, club, sală de jocuri electronice şi altele asemenea; 
i)clădire  sau  spaţiu  amenajat  în  clădire,  având  destinaţia  de  îngrijire  a  sănătăţii:  spital, 
policlinică, cabinet medical, secţie medicală, farmacie şi altele asemenea; 
j)construcţie pentru cazare; 
k)compartiment,  sector,  department  administrativ  func’ional  funcţional,  construcţie  pentru 
birouri, cu destinaţie financiar­bancară; 
l)bibliotecă, arhivă; 
m)clădire  sau  spaţii  amenajate  în  clădiri,  având  ca  destinaţie  învăţământul,  supravegherea, 
îngrijirea  sau  cazarea  ori  adăpostirea  copiilor  preşcolari,  elevilor,  studenţilor,  bătrânilor, 
persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost; 
n)lăcaş de cult, spaţiu destinat vieţii monahale; 
o)clădire şi/sau spaţiu având destinaţia de gară, autogară, aerogară şi staţie de metrou; 
p)fermă zootehnică sau agricolă; 
q)punct de recoltare de cereale păioase sau de exploatare forestieră; 
r)amenajare temporară, în spaţiu închis sau în aer liber. 
(2)Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară activitatea mai 
mulţi  operatori  economici  sau  alte  persoane  juridice  sau  fizice  autorizate,  locul  de muncă  se 
delimitează la  limita spaţiilor utilizate de aceştia,  iar utilităţile  commune se repartizează, după 
caz,  proprietarului  clădirii  ori,  prin  înţelegere,  operatorilor  economici  sau  persoanelor  juridice 
respective. 
Art.54. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:
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a)prevenirea  incendiilor,  prin  luarea  în  evidenţă  a  materialelor  şi  dotărilor  tehnologice  care 
prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care 
le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor; 
b)organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor; 
c)afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor; 
d)organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor 
de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite; 
e)elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu­zisă şi 
verificarea efectuării acesteia; 
f)marcarea  pericolului  de  incendiu  prin  montarea  indicatoarelor  de  securitate  sau  a  altor 
inscripţii ori mijloace de atenţionare. 
Art.55. La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere: 
a)prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere; 
b)gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea 
normelor specifice de prevenire a incendiilor; 
c)dotarea  cu  mijloacele  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor,  prevăzute  în  documentaţia 
tehnică de proiectare; 
d)verificarea spaţiilor la terminarea programului de lucru; 
e)menţinerea  parametrilor  tehnologici  în  limitele  normate,  pe  timpul  exploatării  diferitelor 
instalaţii, echipamente şi utilaje tehnologice. 
Art.56. (1)Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde: 
a)stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la 
locul  de  muncă,  a  serviciilor  profesioniste/voluntare/private  pentru  situaţii  de  urgenţă,  a 
conducătorului  locului  de  muncă,  proprietarului/patronului/administratorului,  precum  şi  a 
specialiştilor şi a altor forţe stabilite să participe la stingerea incendiilor; 
b)stabilirea  sistemelor,  instalaţiilor  şi  a dispozitivelor de  limitare a propagării  şi  de  stingere a 
incendiilor,  a  stingătoarelor  şi a altor aparate de  stins  incendii,  a mijloacelor de  salvare  şi de 
protecţie  a  personalului,  precizându­se  numărul  de mijloace  tehnice  care  trebuie  să  existe  la 
fiecare loc de muncă; 
c)stabilirea  componenţei  echipelor  care  trebuie  să  asigure  salvarea  şi  evacuarea 
persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului; 
d)organizarea  efectivă a  intervenţiei, prin nominalizarea  celor  care  trebuie  să utilizeze  sau să 
pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagării arderii ori 
să efectueze manevre sau alte operaţiuni  la instalaţiile utilitare şi, după caz, la echipamente şi 
utilaje tehnologice. 
(2)Datele privind organizarea activităţii de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la 
alin.  (1)  se  înscriu  într­un  formular  tipărit  pe  un  material  rezistent,  de  regulă  carton,  şi  se 
afişează într­un loc vizibil, estimat a fi mai puţin afectat în caz de incendiu. 
(3)Datele se completează de conducătorul locului de muncă şi se aprobă de cadrul tehnic sau de 
persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor. 
Art.57. (1)Intervenţia la locul de muncă presupune: 
a)alarmarea  imediată  a  personalului  de  la  locul  de  muncă  sau  a  utilizatorilor  prin  mijloace 
specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie; 
b)salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite; 
c)întreruperea alimentării  cu  energie electrică,  gaze  şi  fluide  combustibile  a  consumatorilor  şi 
efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate; 
d)acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor 
din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, 
acţionarea lor manuală; 
e)evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate 
în timpul intervenţiei; 
f)protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, 
fum, gaze toxice; 
g)verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare 
noi, acţionându­se pentru stingerea acestora. 
(2)Pentru  efectuarea operaţiunilor  prevăzute  la alin.  (1)  nominalizarea  se  face  pentru  fiecare 
schimb de activitate,  precum  şi  în afara programului de  lucru,  în  zilele de  repaus  şi  sărbători 
legale.
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Art.58. Pentru perioadele  în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea,  în 
zilele nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situaţii, este obligatoriu asigurarea măsurilor 
corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor. 
Art.59. Planurile de protecţie împotriva incendiilor sunt: 
a)planul de evacuare a persoanelor; 
b)planul  de  depozitare  şi  de  evacuare  a  materialelor  clasificate  conform  legii  ca  fiind 
periculoase; 
c)planul de intervenţie. 
11. Organizarea activităţii de PSI la nivelul asociaţiilor de locuinţe 
Art.60.  Pentru  organizarea  activităţii  de  PSI  în  cadrul  fiecărei  asociaţii  de  proprietari  se  va 
proceda astfel: 
a)  se va numi din rândul membrilor comitetului executiv un responsabil cu probleme de PSI 

care va executa trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, controale şi va prezenta în scris 
constatările comitetului de conducere al asociaţiei. 

b)  Semestrial,  comitetul  executiv  al  asociaţiei  va  analiza  activitatea  desfăşurată  şi  va  lua 
măsuri urgente de remediere a neregulilor constatate. 

c)  Comitetul  executiv  al  asociaţiei  va  afişa  la  intrarea  în  blocurile  de  locuinţe  principalele 
măsuri de PSI ce trebuie respectate de către locatari. 

d)  Interzicerea amenajării în casele de scări a bucătăriilor, birourilor şi conductelor de lichide 
sau gaze combustibile. 

e)  Menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor de iluminat de pe casele scărilor. 
f)  Interzicerea blocării uşilor de acces către faţa sau spatele blocului, precum şi a treptelor de 

acces din casa scării spre acoperişul blocului. 
g)  Interzicerea schimbării destinaţiei uscătoriilor fără acordul proiectantului. 
Art.61. În subsoluri şi uscătorii se interzice: 
a)  compartimentarea subsolurilor cu elemente din materiale combustibile. 
b)  Desfinţarea uşilor de acces în subsolul blocului, uşi ce au rol de  separare a subsolului de 

etajele superioare. 
c)  Depozitarea  de  materiale  combustibile  în  condiţii  ce  pot  provoca  în  caz  de  incendiu 

inundarea căilor de acces şi evacuarea căilor de acces şi evacuarea cu fum şi gaze fierbinţi. 
d)  Amenajarea  unor  spaţii  de  protecţie  sau  comerciale  în  subsolurile  blocului  fără  acordul 

proiectantului. 
e)  Depozitarea de recipienţi cu gaze sub presiune. 
f)  Accesul fără însoţitor a persoanelor străine în subsolul blocului. 
g)  Utilizarea focului deschis şi fumatul. 
h)  Amenajarea boxelor ca spaţii de locuit. 
i)  Exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii. 
Art.62. În caz de incendiu se va proceda astfel: 
a)  persoana  care  a  observat  incendiul  alarmează  imediat  locatarii  din  apartamentele  sau 

clădirile vecine şi anunţă de urgenţă voluntar Nădlac. 
b)  Se vor lua măsuri pentru întreruperea curentului electric şi a instalaţiei de gaze, evacuarea 

persoanelor  şi  a bunurilor  ameninţate  de  incendiu, acordându­se prioritate  acelor bunuri 
care  prin  natura  lor  ar  mări  gradul  de  pericol,  în  acelaşi  timp  se  va  acţiona  pentru 
localizarea şi lichidarea  incendiului,  folosindu­se în acest scop stingătoarele, gurile de apă 
şi alte materiale aflate la îndemână. 

c)  În vederea unei  intervenţii operative  în cazul unui  incendiu,  asociaţiile de locatari se vor 
dota cu mijloace de stingere. 

CAPITOLUL III 
REGULI ŞI MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

1.Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor 
şi amenajărilor 
Art.63. Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor,  instalaţiilor şi 
amenajărilor privesc: 
a)controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii  incendiilor a activităţilor, pe timpul 
desfăşurării şi după încheierea acestora; 
b)stabilirea  măsurilor  tehnico­organizatorice  în  vederea  reducerii  riscului  de  incendiu  ori  a 
consecinţelor incendiilor;
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c)menţinerea  condiţiilor  realizate  pentru  evacuarea  utilizatorilor  în  siguranţă  şi  pentru 
securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu; 
d)întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. 
Art.64.(1)Exploatarea  sistemelor,  instalaţiilor,  dispozitivelor,  echipamentelor,  aparatelor, 
maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice. 
(2)Exploatarea  mijloacelor  tehnice  prevăzute  la  alin.  (1)  cu  defecţiuni,  improvizaţii  sau  fără 
protecţia  corespunzătoare  faţă de materialele  sau  substanţele  combustibile din  spaţiul  în  care 
sunt utilizate este interzisă. 
(3)La  utilizarea  mijloacelor  tehnice  prevăzute  la  alin.  (1)  este  obligatorie  respectarea 
instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare 
împotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii. 
Art.65.  Pe  timpul  exploatării  instalaţiilor  aferente  construcţiilor  şi  instalaţiilor  tehnologice 
prevăzute la art. 63 se interzic: 
a)neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare; 
b)funcţionarea  fără  sistemele,  aparatele  şi  echipamentele necesare  conform  instrucţiunilor de 
funcţionare  pentru  controlul  şi  menţinerea  parametrilor  privind  siguranţa  în  funcţionare  sau 
înlocuirea acestora cu altele supradimensionate; 
c)întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru  izolare  termică  sau electrică 
ori pentru separare; 
d)depăşirea  termenelor  stabilite  pentru  efectuarea  lucrărilor  de  întreţinere  şi  reparaţii  sau 
executarea necorespunzătoare a acestora; 
e)executarea  lucrărilor  de  întreţinere  şi  reparaţii  sau  a  unor  modificări  de  către  personal 
neautorizat. 
Art.66. (1)Menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ 
a  descărcărilor  electrice  atmosferice  este  obligatorie  la  construcţii  şi  instalaţii,  utilaje  şi 
echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice. 
(2)Utilizarea  sistemelor  de  captare  şi  scurgere  la  pământ  a  electricităţii  statice  conform 
instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice este obligatorie. 
Art.67. (1)În spaţiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariaţilor şi 
al altor persoane fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru. 
(2)Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi  sculelor neprotejate corespunzător  sau care 
pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţii sau în locuri cu risc de explozie 
este interzisă. 
Art.68.(1)Produsele,  materialele  şi  substanţele  combustibile  se  amplasează  la  distanţă  de 
siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel  încât să nu fie posibilă aprinderea 
lor. 
(2)Se  interzice  folosirea  sobelor  şi  a  altor  mijloace  de  încălzire  defecte,  cu  improvizaţii, 
supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându­se 
lichide inflamabile. 
(3)Verificarea,  repararea,  izolarea  termică  şi  curăţarea  periodică  a  coşurilor  de  evacuare  a 
fumului sunt obligatorii. 
Art.69.(1)Pe  timpul  transportului,  depozitării  şi  manipulării  produselor  sau  substanţelor 
combustibile se ţine seama de proprietăţile  fizico­chimice ale acestora, astfel  încât  la contactul 
dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul. 
(2)Produsele  şi  substanţele  combustibile  se  transportă,  se  manipulează  şi  se  depozitează  în 
ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de 
incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere ori de neutralizare adecvate. 
(3)Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare. 
(4)La  elaborarea  planurilor  de  intervenţie  se  ţine  seama  de  compatibilitatea  produselor  sau 
substanţelor combustibile cu substanţele de stingere. 
Art.70.(1)Deşeurile şi  reziduurile,  scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile 
se  îndepărtează  ritmic  prin  metode  şi  mijloace  adecvate,  obligatoriu  la  terminarea  fiecărui 
schimb de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor. 
(2)Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, 
câlţi, bumbac, rumeguş, care conţin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice 
ori  cu  căptuşeală  metalică  interioară,  prevăzute  cu  capac,  amplasate  în  locuri  fără  risc  de 
incendiu şi marcate. 
(3)Deşeurile,  reziduurile  şi  ambalajele  combustibile,  care  se  reutilizează,  se  depozitează,  cu 
asigurarea  distanţelor  de  siguranţă  faţă  de  clădiri,  instalaţii,  culturi  agricole,  suprafeţe
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împădurite  şi alte materiale  combustibile,  în  funcţie de natura şi de proprietăţile  fizico­chimice 
ale acestora. 
(4)Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile, care nu se reutilizează, se distrug conform 
reglementărilor specifice. 
Art.71.  (1)Materialele  şi  substanţele  care  prezintă  pericol  de  autoaprindere  se  păstrează  în 
condiţii  adecvate naturii  lor, bine  ventilate  şi  luându­se măsuri de  control  şi  preîntâmpinare a 
fenomenului de autoîncălzire. 
(2)Prevenirea apariţiei fenomenului de autoaprindere se urmăreşte şi la depozitarea furajelor şi 
plantelor tehnice, conform reglementărilor specifice. 
(3)Amplasarea  depozitelor  de  combustibili,  furaje  şi  plante  tehnice  se  face  la  distanţe  de 
siguranţă, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile. 
Art.72. Toate  instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează 
prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv pericolului acesteia, prevăzute 
de normele tehnice specifice. 
Art.73. (1)Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile şi/sau 
a  structurilor din alcătuirea  construcţiilor  sau a  instalaţiilor  cu  substanţe de  termoprotecţie ori 
ignifuge se efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice. 
(2)Lucrările de  termoprotecţie  se execută numai de  către personal atestat,  conform normelor 
tehnice specifice. 
(3)Calitatea  lucrărilor de  ignifugare executate se certifică prin  rapoarte de  încercare emise de 
laboratoare autorizate conform legii. 
Art.74.(1)În construcţiile civile/publice şi de producţie, cantităţile de materiale şi de substanţe 
combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin 
reglementări tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie. 
(2)În  sălile  aglomerate  şi  de  sport,  pe  stadioane  sau  pe  alte  arene  sportive  ori  în  incinte 
amenajate  pentru  activităţi  cu  public  este  interzis  accesul  publicului  cu  produse  şi  substanţe 
inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii. 
(3)Depozitarea şi utilizarea în spaţii publice a mijloacelor, produselor şi substanţelor prevăzute 
la alin. (2) este permisă numai în locurile amenajate în acest scop şi cu respectarea măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor. 
Art.75.  (1)La  clădiri  administrative/birouri,  activitatea  se  organizează  astfel  încât  să  nu  se 
creeze aglomerări ale publicului, care să  îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de 
incendiu. 
(2)Pe  timpul  exploatării  încăperilor,  compartimentelor  şi  spaţiilor  aferente  clădirilor 
administrative  trebuie  luate  măsuri  de  reducere  la  minim  posibil  a  riscului  de  incendiu  prin 
limitarea  la  strictul  necesar a  cantităţilor de materiale  combustibile  şi a eventualelor  surse  cu 
potenţial de aprindere a acestora. 
Art.76.  (1)În  sălile  aglomerate  ori  amenajările  temporare  în  care  se  desfăşoară  activităţi  cu 
public nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin 
proiect. 
(2)Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel  încât să se asigure culoare 
de trecere cu lăţimi care să permită deplasarea publicului către ieşirile din sală. 
(3)În incintele prevăzute la alin. (1), scaunele sau băncile se fixează de pardoseală astfel încât 
să nu fie răsturnate în caz de panică şi să asigure evacuarea rapidă şi fără accidente a publicului. 
(4)Se  recomandă  asigurarea  unui  sistem  de  alarmare  în  caz  de  incendiu,  cu  mesaj 
preînregistrat. 
Art.77.(1)În perioadele  caniculare  sau secetoase,  consiliul    local din zonele  cu risc  crescut de 
incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/ conducătorii instituţiilor din zonele 
menţionate  trebuie  să  elaboreze  programe  speciale  de  măsuri  pentru  prevenirea  incendiilor 
specifice. 
2.Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind: 
a)identificarea  şi  nominalizarea  sectoarelor  de  activitate  în  care  creşte  riscul  de  incendiu  în 
condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii; 
b)interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată; 
c)restricţionarea  efectuării,  în  anumite  intervale  din  timpul  zilei,  a  unor  lucrări  care  creează 
condiţii  favorizante  pentru  producerea  de  incendii  prin  degajări  de  substanţe  volatile  sau 
supraîncălziri excesive;
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d)asigurarea protejării  faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor,  rezervoarelor şi a 
altor  tipuri  de  ambalaje  care  conţin  vapori  inflamabili  sau  gaze  lichefiate  sub  presiune,  prin 
depozitare la umbră; 
e)intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai 
ales cele frecventate pentru agrement; 
f)asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu. 
Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoştinţă tuturor salariaţilor şi, după caz, populaţiei. 
Art.78.Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire: 
a)controlul instalaţiilor şi al sistemelor de  încălzire existente la operatorii economici,  instituţiile 
publice,  locuinţele  şi  gospodăriile  populaţiei,  cum  sunt  surse  de  căldură,  conducte,  corpuri  şi 
elemente  de  încălzire,  sobe,  coşuri  şi  canale  de  fum,  şi  înlăturarea  defecţiunilor  constatate, 
asigurându­se funcţionarea la parametrii normaţi; 
b)protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă; 
c)asigurarea  uneltelor  şi  accesoriilor  pentru  deszăpezirea  căilor  de  acces,  de  evacuare  şi  de 
intervenţie. 
3.Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis 
Art.79.(1)Utilizarea  focului  deschis  în  locuri  cu  pericol  de  incendiu  şi  pe  timp  de  vânt  este 
interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se 
marchează de persoanele în drept. 
(2)Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement 
şi  în gospodăriile populaţiei se  face numai  în  locuri special amenajate, în  condiţii şi  la distanţe 
care să nu permită propagarea  focului  la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii 
sau la alte vecinătăţi. 
(3)Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în 
locuri  special  amenajate  ori  pe  terenuri  pregătite,  cu  luarea  măsurilor  ce  se   ecess  pentru 
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându­se supravegherea permanentă a arderii, 
precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii. 
(4)Arderea  miriştilor  se  face  numai  după  luarea  măsurilor  ce  se  impun  pentru  împiedicarea 
propagării focului la vecinătăţi, asigurându­se supravegherea permanentă a arderii. 
(5)Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol 
de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de 
materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără 
a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. 
(6)Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu  focul în condiţii şi în locuri în care se 
pot  produce  incendii  constituie  o  obligaţie  a  persoanelor  care  răspund,  potrivit  legii,  de 
creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor. 
Art.80.  (1)Reglementarea  de  către  administratorul  operatorului  economic/conducătorul 
instituţiei  sau, după  caz, de  consiliul  local  a modului  de  executare  a  lucrărilor  cu  foc  deschis 
presupune: 
a)stabilirea  locurilor unde, periodic sau permanent,  se pot efectua  lucrări cu  foc deschis, cum 
sunt  topirea  bitumului,  arderea  deşeurilor  combustibile,  curăţările  prin  ardere,  precum  şi  a 
persoanelor care le supraveghează; 
b)stabilirea  şi marcarea  locurilor  cu pericol de  incendiu  în  care este  interzisă utilizarea  focului 
deschis; 
c)nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc; 
d)descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de 
lucru cu foc; 
e)aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări. 
(2)Distrugerea  prin  ardere  a  unor  deşeuri  sau  reziduuri  combustibile  se  efectuează  cu 
respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului. 
Art.81.(1)Efectuarea  lucrărilor  de  sudare,  tăiere,  lipire  sau a  altor  asemenea  operaţiuni  care 
prezintă pericol de incendiu, în construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul,  în 
instalaţii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de 
aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă. 
(2)Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s­au luat 
măsuri  pentru:  evacuarea  persoanelor,  îndepărtarea  sau  protejarea materialelor  combustibile, 
golirea,  spălarea,  blindarea  traseelor  de  conducte  ori  a  utilajelor,  aerisirea  sau  ventilarea 
spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.
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(3)Lucrările menţionate la alin. (1) şi la art. 79 alin. (4) se execută numai pe baza permisului de 
lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele reguli. 
(4)In toate cazurile prevăzute la alin. (1)­(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, 
control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea 
serviciului   ecessita pentru situaţii de urgenţă. 
Art.82.(1)Permisul  de  lucru  cu  foc,  prevăzut  la  art.81  alin.  (3),  se  întocmeşte  în  două 
exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută 
operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. 
(2)Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. 
(3)La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului. 
Art.83. Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, instalaţie etc. în care se execută operaţiuni 
cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru: 
a)pregătirea locului; 
b)instruirea personalului; 
c)controlul după terminarea lucrării. 
Art.84.  (1)Executantul  lucrării  are  obligaţia  de  a  utiliza  pentru  executarea  lucrărilor  cu  foc 
deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare. 
(2)Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se 
verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. 
Art.85. În timpul executării lucrării trebuie să se asigure: 
a)supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor 
de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură; 
b)strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă; 
c)închiderea  robinetelor  buteliei  de  oxigen  şi  a  generatorului  de  acetilenă,  dacă  durata 
întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute; 
d)interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de 
acetilenă; 
e)neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, 
schele etc.; 
f)evacuarea  carbidului  din  generator,  în  cazul  întreruperii  lucrului  pe  o  perioadă  mai 
îndelungată. 
Art.86. După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, prevăzut la  art. 83,  trebuie să 
asigure următoarele măsuri: 
a)verificarea  locului  în  care  s­a  executat  lucrarea,  precum  şi  a  spaţiilor  adiacente  şi  a  celor 
situate  la  cotele  inferioare  sau  superioare,  pentru  a  constata  dacă  nu  s­au  creat  focare  de 
incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.; 
b)descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându­se dacă starea lor este intactă, şi luarea de 
măsuri în consecinţă; 
c)verificarea,  la  anumite  intervale,  pe  parcursul mai multor  ore  şi  în  timpul nopţii,  a  situaţiei 
existente la locul în care s­a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia; 
d)depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare; 
e)reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile  ia cel puţin 6 ore 
de la terminarea lucrării; 
f)colectarea şlamului de carbit în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într­ 
un loc special amenajat. 
Art.87.(1)Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de 
teatru,  operă,  operetă,  a  festivităţilor  desfăşurate  în  restaurante  sau  pentru  ambianţă  ori 
divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă. 
(2)Pentru durate scurte, stabilite precis,  se admite  folosirea  flăcării  în  situaţiile menţionate  la 
alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după 
cum urmează: 
a)evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, 
haine, perdele etc.; 
b)folosirea unor suporturi incombustibile; 
c)prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.; 
d)stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului; 
e)nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu; 
f)asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
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g)anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenţă, 
a  cadrului  tehnic  sau a personalului  de  specialitate  cu atribuţii  în  domeniul  apărării  împotriva 
incendiilor. 
(3)Pentru  spectacolele de  tipul menţionat  la alin.  (1),  care au  loc pe  timpul unei  stagiuni,  se 
transmite  la  inspectoratul  pentru  situaţii  de  urgenţă  judeţean/al  municipiului  Bucureşti,  la 
începutul stagiunii, programul spectacolelor respective. 
Art.88.  (1)Reglementarea  fumatului  din  punct  de  vedere  al  prevenirii  incendiilor  este 
obligatorie  în  cadrul  fiecărui operator economic  sau al  fiecărei  instituţii  publice  şi  se  face prin 
dispoziţie scrisă, dată de persoana cu atribuţii de conducere. 
(2)Pentru situaţiile  în care o construcţie sau o amenajare este  folosită de mai mulţi utilizatori, 
reglementarea  fumatului  se  face  prin  dispoziţie  emisă  de  proprietarul  construcţiei  sau  al 
amenajării respective, însuşită de utilizatorii în cauză. 
(3)În dispoziţia pentru reglementarea fumatului se menţionează: 
a)locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile publice închise, conform legii, 
în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete; se prevăd 
obligatoriu  locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile, precum 
şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite; 
b)locurile amenajate pentru fumat; 
c)persoanele desemnate  să  răspundă  de  supravegherea  respectării  reglementării,  pe  locuri  şi 
sectoare de activitate; 
d)alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu. 
(4)Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii. 
(5)Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul “loc pentru fumat”. 
(6)Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai mare 
de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, 
vapori inflamabili etc., 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, 
textile, hârtie,  carton asfaltat, bitum,  şi  50 m faţă de  culturile de  cereale păioase  în perioada 
coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite. 
(7)Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu: 
a)scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ; 
b)instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz 
de incendiu; 
c)mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. 
(8)Scrumierele din  interiorul clădirilor  se amplasează astfel  încât să nu fie posibilă aprinderea 
materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele. 
(9)Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, 
textilele, este interzisă. 
(10)Golirea  scrumierelor  în  coşurile  de  hârtie  sau  în  alte  locuri  în  care  există  materiale 
combustibile este interzisă. 
(11)Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă. 
4.Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare 
Art.89.Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de 
incendiu se adoptă următoarele măsuri: 
a)întreţinerea  în bună  stare de  funcţionare a  sistemelor de decomprimare  sau de etanşare  la 
fum  şi  gaze  fierbinţi,  precum  şi  a  elementelor  de  limitare  a  propagării  focului  ori  de  izolare 
termică din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor; 
b)păstrarea  căilor  de  evacuare  libere  şi  în  stare  de  utilizare  la  parametrii  la  care  au  fost 
proiectate şi realizate; 
c)funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de­a doua surse de energie electrică, conform 
reglementărilor tehnice; 
d)funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă 
pentru care au fost proiectate; 
e)organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exerciţii şi aplicaţii cu salariaţii, în condiţiile legii. 
Art.90. (1)Căile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special 
amenajate  pentru  evacuare,  se  marchează  cu  indicatoare  standardizate,  conform 
reglementărilor  tehnice  specifice, astfel  încât  traseele acestora  să  fie  recunoscute  cu uşurinţă, 
atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu. 
(2)Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol 
ori la uşile de acces către alte spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.
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Art.91. (1)Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de 
protecţie  a golurilor,  cele de acţionare a  trapelor  şi  clapetelor, precum  şi  cele  care menţin  în 
poziţie închisă uşile încăperilor tampon se menţin în permanenţă în stare de funcţionare. 
(2)Se interzice blocarea  în poziţie deschisă a uşilor caselor scărilor, a celor de pe coridoare, a 
celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care, în caz de incendiu, au rolul de a 
opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală. 
(3)Dispozitivele de la alin. (2), care asigură închiderea automată a uşilor, se verifică periodic şi 
se menţin în stare de funcţionare. 
(4)Sistemul  de  închidere a  uşilor  de  pe  traseele de  evacuare  trebuie  să permită  deschiderea 
uşoară a acestora în caz de incendiu. 
Art.92.  (1)Este  interzisă blocarea  căilor de acces, de evacuare  şi de  intervenţie  cu materiale 
care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu 
sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutăţeşte situaţia 
iniţială. 
(2)În  casele  scărilor,  pe  coridoare  sau  pe  alte  căi  de  evacuare  ale  clădirilor  se  interzic 
amenajarea  de  boxe  ori  locuri  de  lucru,  depozitarea  de  materiale,  mobilier  sau  obiecte, 
amplasarea de maşini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea împiedica 
evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie. 
Art.93. (1)Accesul mijloacelor şi personalului pentru intervenţiile operative în caz de incendiu, 
în  vederea  salvării  şi  acordării  ajutorului  persoanelor  aflate  în  pericol,  stingerii  incendiilor  şi 
limitării efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate: 
a)construcţiile şi încăperile acestora; 
b)instalaţiile tehnologice şi anexe; 
c)depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, produse finite şi auxiliare; 
d)mijloacele  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor,  precum  şi  la  punctele  de  comandă  ale 
acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor, staţii de pompare a apei, 
hidranţi  de  incendiu,  stingătoare,  panouri  de  incendiu,  bazine,  rezervoare  şi  castele  de  apă, 
rampe ale surselor de apă naturale; 
e)dispozitivele de acţionare a unor mijloace  cu  rol de protecţie  în  caz de  incendiu:  cortine de 
siguranţă,  sisteme  de  evacuare  a  fumului  şi  a  gazelor  fierbinţi,  clapete  de  pe  tubulatura  de 
ventilare şi altele asemenea; 
f)tablourile de distribuţie  şi  întrerupătoarele generale  ale  instalaţiilor  electrice  de  iluminat, de 
forţă  şi  de  siguranţă,  precum  şi  la  sursele  de  alimentare  de  rezervă  care  sunt  destinate 
alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu; 
g)vanele  instalaţiilor  tehnologice  sau  auxiliare  care  trebuie  manevrate  în  caz  de  incendiu  şi 
punctele  de  comandă  ale  acestora:  gaze  şi  lichide  combustibile,  benzi  transportoare  şi  altele 
asemenea; 
h)alte  mijloace  utilizate  pentru  intervenţie  în  caz  de  incendiu:  vehicule  pentru  tractare  sau 
transport, cisterne ori autocisterne pentru apă şi altele asemenea. 
(2)Persoanele  fizice  sau  juridice  care  deţin  sau  administrează  construcţiile,  instalaţiile, 
sistemele,  dispozitivele  sau  mijloacele  respective  sunt  obligate  să marcheze  prin  indicatoare, 
potrivit reglementărilor tehnice specifice, prezenţa mijloacelor de la alin. (1) şi să afişeze regulile 
specifice care trebuie respectate. 
Art.94.  (1)Intrările  în  incintele  unităţilor  şi  circulaţiile  carosabile  din  interiorul  acestora,  prin 
care  se  asigură  accesul  la  clădiri  şi  instalaţii,  la  racordurile  de  alimentare  cu  apă,  cum  sunt 
reţele, bazine, râuri, lacuri, traversările de cale ferată şi altele asemenea, se menţin, indiferent 
de sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, 
zăpadă  şi  altele  asemenea,  care  ar  putea  împiedica  intervenţia  operativă  pentru  stingerea 
incendiilor. 
(2)În  cazul  în  care  acest  lucru  nu  este  posibil,  se  asigură  şi  se  marchează,  potrivit 
reglementărilor tehnice specifice, căi de acces şi circulaţii ocolitoare. 
Art.95.  Căile  de  acces  şi  de  evacuare  din  clădiri,  limitele  zonelor  periculoase  de  incendiu, 
explozie,  electrocutare,  radiaţii,  locurile  în  care  sunt  amplasate  utilajele  şi  instalaţiile  pentru 
stingerea incendiilor şi orice alte instalaţii care, în caz de incendiu, presupun manevre obligatorii 
se marchează vizibil, potrivit reglementărilor tehnice specifice. 
Art.96. Platformele de acces  şi de amplasare a autospecialelor de  intervenţie  şi  salvare de  la 
înălţimi,  prevăzute  în  imediata  vecinătate  a  construcţiilor,  se  marchează  corespunzător  şi  se 
menţin libere.
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Art.97. Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în bună stare de funcţionare, pentru a 
putea fi utilizate operativ în caz de necesitate, şi se marchează corespunzător. 
5.Măsuri  generale  de  prevenire  a  incendiilor  în  locuinţele 
unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei 
Art.98. În locuinţele unifamiliale/multifamiliale/ gospodăriile populaţiei se interzic: 
a)utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de 
protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii; 
b)suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori; 
c)nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi 
altele asemenea; 
d)folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat; 
e)folosirea  chibriturilor,  lumânărilor,  lămpilor  de  iluminat  cu  petrol,  în  spaţii  cu  pericol  de 
incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea; 
f)folosirea  chibriturilor,  lumânărilor,  lămpilor  de  iluminat  cu petrol  atât  în  spaţii  cu pericol de 
explozie,  respectiv  în  încăperi  în  care  sunt  depozitate  produse  petroliere,  cât  şi  în  lanuri  de 
cereale, pajişti, în păduri şi în apropierea acestora; 
g)aşezarea  sau  păstrarea  buteliilor  de  gaze  în  apropierea  oricăror  surse  de  căldură  ori  sub 
acţiunea directă a razelor solare; 
h)folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu 
furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete; 
i)folosirea  flăcării  pentru  verificarea  etanşeităţii  buteliei,  garniturilor,  regulatorilor de presiune 
sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun; 
j)încălzirea  cu  flacără  a  buteliilor  ori  folosirea  acestora  în  poziţie  culcată,  răsturnată  sau 
înclinată; 
k)transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate; 
l)păstrarea  surselor  de  foc,  cum  sunt  chibrituri,  brichete,  lumânări,  lămpi  cu  gaz  şi  altele 
asemenea, în locuri în care au acces copiii; 
m)nesupravegherea  copiilor,  precum  şi  blocarea  lor  în  casă  cu  lumânări  aprinse,  sobe,  plite 
şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune. 
n)depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse 
petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor; 
o)folosirea afumătoarelor  improvizate ori amplasarea acestora  în magazii,  poduri,  remize,  sub 
şoproane  sau  lângă  materiale  combustibile;  afumătorile  se  confecţionează  din  zidării  de 
cărămidă şi materiale  incombustibile  şi  se amplasează  independent de  celelalte  construcţii din 
gospodărie. 
Art.99.Conducerea asociaţiei de locatari va interzice: 
a)  blocarea  casei de  scări  cu materiale de orice  fel  care duc  la îngustarea căilor de acces şi 

evacuare. 
b)  Depozitarea materialelor combustibile în poduri şi casele scărilor de la clădiri. 
c)  Depozitarea în locuinţe, dependinţe, magazii etc. a lichidelor combustibile ( petrol,benzină, 

motorină)  în  cantitate mai mare de 20L, acestea se vor păstra numai  în bidoane  închise 
(care nu vor fi din materiale plastice şi ferite de surse de foc). 

d)  Aruncarea resturilor de ţigări şi chibrituri aprinse la întâmplare precum şi fumatul în locuri 
care ar prezenta pericol de incendiu ( magazie, poduri, pivniţe). 

e)  Exploatarea  instalaţiilor  electrice  de  iluminat  cu  defecţiuni  şi  improvizaţii  sau  solicitarea 
acestora peste limita admisă. 

f)  Executarea  de lucrări de verificare, întreţinere şi reparaţii la instalaţiile electrice, de către 
persoane neautorizate. 

g)  Folosirea ascensoarelor pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu. 
h)  Blocarea hidranţilor stradali de incendiu precum şi a platformelor de acces şi amplasarea a 

autospecialelor de intervenţie. 
i)  Exploatarea instalaţiilor şi sistemelor de încălzit cu defecţiuni sau improvizaţii. 
j)  Amenajarea de boxe sub casa scărilor 
k)  aparatele  de  uz  casnic  (reşouri,  radiatoare  etc.)  utilizate  vor  fi  în  perfectă  stare  de 

funcţionare,  ele  vor  fi  amplasate  numai  pe  suporţi  incombustibili  şi  la  o  distanţă  de  cel 
puţin  1m  de  materialele  combustibile,  iar  în  timpul  funcţionării  vor  fi  în  permanenţă 
supravegheate.



21 

Art.100.  În locuinţe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanţii sau 
alte  lichide  inflamabile  pentru  uz  casnic  se  păstrează  numai  în  ambalaje  metalice  special 
destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 l. 
Art.101.  Măsurile  de  prevenire  a  incendiilor  privind  instalaţiile  electrice,  de  încălzire,  de 
gaze/GPL,  fumatul, depozitarea, utilizarea  focului deschis, colectarea deşeurilor, precum şi cele 
împotriva  descărcărilor  electrice  atmosferice/electricităţii  statice  se  aplică  şi  în  locuinţele 
unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei. 
Art.102. Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării 
a unui stingător sau a unei pături de incendiu. 
Art.103.1.Reguli şi măsuri de prevenire la grajduri, magazii şi alte dependinţe: 
a)este interzis a se intra în aceste construcţii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, 
iluminatul realizându­se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecţie sau cu 
felinare  de  vânt  în  stare  bună;  cablurile  electrice  vor  fi  pozate  numai  pe  materiale 
incombustibile; 
b)se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spaţii; 
c)uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide spre exterior. Nu este permisă 
blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale; 
d)încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar aprinderea şi 
alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior; 
e)se  interzice  depozitarea  în  magazii  sau  în  alte  dependinţe  a  oricărui  fel  de  carburant  în 
cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare; 
f)este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care prezintă pericol de incendiu, în magazii, 
şuri sau instalate în apropierea materialelor combustibile. 
2.Reguli şi măsuri de prevenire la depozite de furaje, paie şi alte materiale: 
a)furajele,  paiele  şi  alte  materiale  combustibile  vor  fi  depozitate,  după  posibilităţi,  cât  mai 
departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc; 
b)este  interzisă  folosirea  focului  deschis  sau  a mijloacelor  de  iluminat  cu  flacără deschisă pe 
lângă furaje şi materiale combustibile; 
c)focurile deschise făcute în curţi, la o distanţă mai mare de 10 m faţă de depozitele de furaje, 
paie  şi  alte materiale,  trebuie atent  supravegheate,  în  locuri  special amenajate  (gropi),  iar pe 
timp de vânt sunt interzise. 
3. Reguli şi măsuri de prevenire la folosirea bucătăriilor de vară, cuptoarelor şi 
maşinilor de gătit: 
a)este  interzis  a  se  instala  cuptoare,  maşini  de  gătit  sau  bucătării  de  vară  improvizate  în 
apropierea  grajdurilor,  şurilor,  locurilor  de  depozitare  a  furajelor  şi  a  altor  materiale 
combustibile; 
b)este  interzis  a  se  scoate  burlanele  de metal  pe  fereastră  sau  pe  sub  streaşină  fără  să  fie 
izolate pe părţile combustibile ale construcţiei. Izolaţia se face pe o distanţă de 40 cm de o parte 
şi  de  alta  a  locului  de  trecere,  prin  lăsarea  unei  distanţe  de  15  cm  între  faţa  exterioară  a 
burlanului şi elementele combustibile, precum şi prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 
cm  din  vată  de  sticlă  tencuită  sau  cu  un  strat  echivalent  de  azbest.  Când  acoperişul  este 
construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streaşină; 
c)este  interzisă  aruncarea  la  întâmplare,  pe  lângă  furaje,  şuri,  grajduri  sau  alte  materiale 
combustibile,  a  cenuşii. Cenuşa  se  va  depozita  într­o  groapă anume  amenajată, după  ce mai 
întâi a fost stins cu apă jăraticul rămas în ea. 
4.Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi folosirea 
sobelor: 
a)sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii din 
lemn  sau  din  alte  materiale  ce  se  pot  aprinde  uşor.  Când  pereţii  de  scândură  sunt  izolaţi, 
distanţa poate  fi  de  70  cm.  Izolarea  se  face  prin  căptuşirea  peretelui  cu  cărămizi  aşezate pe 
muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical şi orizontal; 
b)este  interzis  ca  sobele  de  metal  să  fie  aşezate  direct  pe  duşumeaua  de  scânduri.  Dacă 
înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă 
în  grosime  de  7  cm.  Dacă  picioarele  sobelor  au  înălţimea  sub  25  cm,  postamentul  va  avea 
grosimea de 25 cm. Postamentul  trebuie să depăşească perimetrul sobei  cu 25 cm, iar  în  faţa 
uşii cu 50 cm; 
c)nu este permis să se folosească sobe cu uşiţele defecte;
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d)este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea 
condiţii  încât să prezinte pericol de  incendiu, ori să se ardă  în sobă lemne lungi, netăiate, care 
pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă; 
e)sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşilor, o tablă metalică cu dimensiunile de 
70x50 cm; 
f)nu este permis să se pună la uscat  la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, 
rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie 
să se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere; 
g)focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor; 
h)se  va  urmări  ca  sobele  de  metal  sau  de  cărămidă  să  nu  se  încălzească  peste  măsură, 
deoarece pot aprinde uşor obiectele din jur. 
5. Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi folosirea 
coşurilor şi burlanelor: 
a)coşurile de zid  vor  fi  isolate  faţă de elementele  combustibile ale planşeelor  şi acoperişurilor 
astfel: 
­  la  trecerea prin planşeu, prin  îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul 
dintre  coş  şi  planşeu  se  introduc  un  strat  de  azbest  sau  două  straturi  de  pâslă  îmbibate  cu 
argilă; 
­ la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a 
zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă; 
b)nu  este  permis  ca  în  coşuri  să  fie  zidite  elemente  combustibile  ale  acoperişului,  planşeului 
etc.; 
c)coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5­0,8 m; 
d)coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi 
coşurile de zid netencuite; 
e)burlanele  din  metal  nu  vor  fi  instalate  la o  distanţă mai mică de  70  cm  faţă  de pereţii  de 
scândură sau paiantă. 
6.Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice: 
a)este  interzisă  folosirea  instalaţiilor  şi  aparatelor  electrice  defecte  sau  improvizate,  cu 
conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace etc.; 
b)este  interzisă  înlocuirea  siguranţelor  electrice  cu  sârmă,  cuie  etc.  Siguranţele  arse  vor  fi 
înlocuite numai de electrician autorizat; 
c)nu este permisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: fier 
de călcat, reşou, radiator etc.; 
d)este  interzisă  executarea  sau  modificarea  instalaţiilor  electrice  de  către  persoane 
neautorizate; 
e)fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii pe suporţi de sârmă sau de cărămidă. 
7. Reguli de prevenire şi stingere a incendiilor la folosirea lămpilor de iluminat şi de 
gătit cu lichide inflamabile, precum şi la folosirea acestor lichide: 
a)lămpile de iluminat şi de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul nu trebuie să 
fie  spart,  să  aibă  scurgeri,  iar  umplerea  rezervoarelor  trebuie  să  se  facă  când  lămpile  sunt 
stinse; 
b)este  interzisă aşezarea lămpilor de iluminat sau de gătit  în apropierea obiectelor care se pot 
aprinde uşor sau în locuri unde din neglijenţă ar putea fi răsturnate, dând naştere la incendii; 
c)lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcţionării lor; 
d)este  interzis să  se depoziteze  în  locuinţe  lichide  inflamabile în  cantităţi mai mari de 25  litri. 
Această cantitate se va păstra în bidoane adecvate (metalice) bine închise şi  la locuri  ferite de 
posibilitatea incendierii; 
e)curăţarea cu substanţe uşor inflamabile a parchetelor, a duşumelelor, a hainelor etc. nu este 
permisă în încăperi unde este aprins focul. 
8.Regulişi măsuri de prevenire privitoare la folosirea buteliilor de gaze lichefiate 
(aragaz): 
a)este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorului 
şi furtunului; 
b)buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, 
cu furtun de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete; 
c)buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea 
directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 m, iar  faţă de o 
sursă de căldură cu o flacără deschisă, de cel puţin 2 m;
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d)este interzis a se folosi buteliile în poziţie culcată sau înclinată; ele se vor folosi doar în poziţie 
verticală.  Nu  este  permisă  încălzirea  buteliilor.  Aprinderea  focului,  în  cazul  folosirii  gazelor 
lichefiate, se va face respectându­se principiul “gaz pe flacără”; 
e)este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente. 
9.Reguli de prevenire şi stingere a incendiilor în podurile caselor: 
a)este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje ori 
de alte materiale combustibile în podurile caselor; 
b)nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii; 
c)este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în poduri; 
d)este  interzisă  folosirea pentru iluminatul în poduri a lumânărilor etc.; pentru iluminat se vor 
folosi felinare de vânt în stare bună de funcţionare. 
10.Educarea copiilor şi supravegherea lor pentru a nu provoca incendii: 
a)copiii nu trebuie lăsaţi singuri  în încăperi  în care sunt sobe de  încălzit sau de gătit,  lămpi cu 
petrol pentru iluminat ori gătit în stare de funcţionare; 
b)copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete, artificii etc.). 
Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor. 
6.  Măsuri  generale  de  prevenire  a  incendiilor  în  spaţii  destinate  persoanelor  cu 
dizabilităţi/solicitanţilor de azil 
Art.104. (1)În spaţiile destinate persoanelor cu dizabilităţi se interzice: 
a)fumatul; 
b)utilizarea lumânărilor, chibriturilor, lămpilor cu gaz sau a altor surse cu flacără; 
c)utilizarea pentru încălzire a reşourilor şi radiatoarelor electrice. 
(2)Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilităţi în zonele de lucru cu foc. 
Art.105.  Pentru evacuarea în condiţii eficiente şi sigure se asigură: 
a)un sistem de alarmare în caz de incendiu, adecvat utilizatorilor; 
b)un  telefon  cu  legătură  directă  la  serviciul  public  voluntar  sau  privat  pentru  situaţii  de 
urgenţă/serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă cel mai apropiat; 
c)marcarea uşilor camerelor cu culori, după cum urmează: 
1.roşu – persoane care nu se pot evacua singure; 
2.galben – persoane care necesită sprijin la evacuare; 
3.verde – persoane care se evacuează singure; 
d)marcarea direcţiei de evacuare pentru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere 
prin pictograma  corespunzătoare  în  relief,  amplasată pe perete  la o distanţă de  circa 120 cm 
faţă de sol; 
e)organizarea de exerciţii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficienţe psihice. 
7. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor 
Art.106.(1)Echiparea  şi  dotarea  construcţiilor,  instalaţiilor  şi  a  amenajărilor  cu  instalaţii  de 
protecţie  împotriva  incendiilor  şi  cu  alte  mijloace  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor, 
stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea 
acestora se asigură conform reglementărilor tehnice şi normelor specifice de apărare împotriva 
incendiilor. 
(2)Mijloacele  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor  trebuie  să  îndeplinească  şi  să  asigure 
criteriile  şi  nivelurile  de  performanţă  prevăzute  de  reglementările  tehnice  aplicabile  şi  de 
specificaţiile tehnice de referinţă. 
Art.107.  Categoriile  principale  de  mijloace  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor  sunt 
prezentate  în  anexa  nr.3,  potrivit  rolului  pe  care  îl  au  în  asigurarea  protecţiei  construcţiilor, 
instalaţiilor tehnologice, amenajărilor şi a utilizatorilor la acţiunea incendiului. 
Art.108.  Dotarea  operatorilor  economici  şi  a  instituţiilor  cu  mijloace  tehnice  de  apărare 
împotriva  incendiilor  se  face  pe  baza  normelor  specifice  de  apărare  împotriva  incendiilor  şi 
reglementărilor tehnice. 
Art.109. Pentru tipurile de construcţii,  instalaţii tehnologice şi amenajări care nu se încadrează 
în  prevederile  reglementărilor  tehnice  şi  ale  normelor  specifice  se  recomandă  verificarea 
necesităţii  şi  oportunităţii echipării  şi dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace  tehnice de 
apărare  împotriva  incendiilor,  prin  utilizarea unor metode de analiză  sau prin  elaborarea unui 
scenariu de securitate la incendiu. 
Art.110.(1)Producătorii,  furnizorii,  proiectanţii  şi  executanţii  de  mijloace  tehnice  de  apărare 
împotriva incendiilor trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului următoarele:
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a)documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piaţă, după caz, a certificatului EC 
şi  a declaraţiei de  conformitate, a  certificatului  de  conformitate  al produsului,  a agrementului 
tehnic; 
b)documentaţia tehnică aferentă, conform standardului de referinţă; 
c)schema sinoptică a sistemului/instalaţiei, schemele bloc şi de racordare şi softul necesar; 
d)instrucţiuni de utilizare şi pentru controlul stării de funcţionare; 
e)măsuri care se adoptă în caz de nefuncţionare. 
(2)Documentele  de  la  alin.  (1)  lit.  a)  şi  b)  se  pun  la  dispoziţie  de  producători,  furnizori  şi 
utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pieţei. 
Art.111.  Montarea,  exploatarea  şi  mentenanţa  mijloacelor  tehnice  de  apărare  împotriva 
incendiilor se fac în conformitate cu reglementările tehnice specifice, cu instrucţiunile de montaj, 
utilizare, verificare şi întreţinere ale producătorilor şi cu standardele europene de referinţă, astfel 
încât să li se asigure permanent performanţele normate. 
Art.112. La stabilirea tipurilor de instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi a altor mijloace 
tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor  cu  care  se  echipează  construcţiile,  instalaţiile  şi 
amenajările se au în vedere următoarele criterii: 
a)condiţiile şi cerinţele tehnice precizate în reglementările tehnice specifice; 
b)posibilităţile de acţionare în spaţii închise, în subsoluri,  la înălţime sau în medii cu nocivitate 
mărită; 
c)caracteristicile şi performanţele mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor; 
d)compatibilitatea  substanţelor  de  stingere  cu  clasele  de  incendiu  şi  cu  alte  substanţe  de 
stingere utilizate simultan sau succesiv; 
e)influenţa substanţelor de stingere asupra utilizatorilor, elementelor de construcţie ale clădirii şi 
mediului. 
Art.113. (1)Tipul şi numărul de stingătoare cu care se dotează construcţiile se stabilesc potrivit 
reglementărilor tehnice ori normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. 
(2)Numărul orientativ de stingătoare pentru dotarea categoriilor de  construcţii pentru care nu 
există prevederi în reglementările tehnice specifice este prezentat în anexa nr. 4. 
Art.  Mijloacele  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor,  cu  care  sunt  echipate  şi  dotate 
construcţiile,  instalaţiile  şi  amenajările,  se  amplasează  şi/sau  se  depozitează,  conform 
documentaţiilor  tehnice  de  execuţie  şi  reglementărilor  specifice,  în  locuri  ferite  de  intemperii, 
agenţi corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. ori se protejează corespunzător mediilor în 
care se utilizează. 
Art.114. La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care sunt utilizate 
de personalul de pe locurile de muncă şi/sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au 
în vedere şi următoarele cerinţe: 
a)locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe optime faţă de focarele cele 
mai probabile; 
b)înălţimea de montare să fie accesibilă; 
c)să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu. 
Art.115. Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care se echipează şi se dotează 
construcţiile,  instalaţiile  tehnologice  şi  amenajările,  se  întreţin  permanent  în  stare  de 
funcţionare,  cu  asigurarea  fiabilităţii  şi  eficienţei  necesare,  conform  reglementărilor  tehnice 
specifice. 
Art.116.  Instalaţiile  de  detectare  şi  semnalizare  a  incendiului,  de  evacuare  a  fumului  şi  a 
gazelor  fierbinţi  şi de presurizare pentru controlul  fumului  trebuie  să îndeplinească criteriile de 
performanţă privind menţinerea  funcţionării  pe  o durată minimă normată,  în  cazul  întreruperii 
sursei principale de alimentare cu energie. 
Art.117.  Reţelele  interioare  şi  exterioare  de  alimentare  cu  apă  a  instalaţiilor  de  stingere  a 
incendiilor  şi  rezervele  de  apă  de  incendiu  trebuie  să  asigure  alimentarea  corespunzătoare  a 
acestora, cu debitele  şi presiunile necesare  şi pe durata de  timp normată, potrivit prevederilor 
reglementărilor tehnice specifice. 
Art.118. Dotarea operatorilor economici, a  instituţiilor şi  localităţilor cu autospeciale şi  cu alte 
mijloace mobile de intervenţie la incendii se face pe baza reglementărilor şi a normelor specifice 
de  apărare  împotriva  incendiilor,  respectându­se  criteriile  minime  de  performanţă  privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 
Art.119. (1)Proprietarii/utilizatorii construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi amenajărilor trebuie 
să  execute  periodic  controlul  stării  de  funcţionare  a mijloacelor  tehnice  de  apărare  împotriva
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incendiilor, cu care acestea sunt echipate şi dotate, prin personal anume desemnat şi instruit în 
acest scop. 
(2)Scoaterea  din  funcţiune  a  mijloacelor  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor  fără  luarea 
unor măsuri alternative de apărare  împotriva  incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari 
funcţionării acestora în condiţii de eficienţă este strict interzisă. 
(3)Controlul  stării  de  funcţionare  a  mijloacelor  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor  se 
execută conform prevederilor  cuprinse  în  reglementările  tehnice, normele  specifice de apărare 
împotriva  incendiilor,  precum  şi  în  instrucţiunile  tehnice  elaborate  de  proiectanţi  şi/sau  de 
producători/furnizori. 
Art.120.(1)Persoanele  fizice  şi  juridice  care  efectuează  proiectarea,  montarea,  verificarea, 
întreţinerea  şi  repararea  mijloacelor  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor  trebuie  să  fie 
atestate în acest sens, în condiţiile legii. 
(2)Periodicitatea  lucrărilor  prevăzute  la  alin.  (1)  se  stabileşte  conform  normelor  specifice  de 
apărare  împotriva  incendiilor,  reglementărilor  tehnice  de  exploatare  şi  precizărilor 
producătorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice. 
(3)Pe perioadele de oprire a  funcţionării sistemelor,  instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de 
semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, pentru executarea 
lucrărilor de întreţinere şi reparare ori în caz de opriri accidentale, proprietarii/ utilizatorii trebuie 
să asigure măsuri tehnice şi organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale 
incendii, precum şi de acţiune în caz de necesitate. 
(4)Substanţele  speciale  pentru  stingerea  incendiilor  se  supun  verificărilor  periodice  privind 
menţinerea  calităţilor  în  timp,  conform  reglementărilor  specifice  şi  precizărilor 
producătorului/furnizorului. 
Art.121.  (1)Exploatarea,  întreţinerea,  reviziile  şi  reparaţiile  la autospeciale, utilaje  şi celelalte 
mijloace  mobile  de  intervenţie  la  incendii  se  execută  conform  normelor  tehnice  emise  de 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 
(2)Reparaţiile la mijloacele tehnice precizate la alin. (1) se planifică şi se realizează la termene 
cât mai scurte, asigurându­se, în perioada scoaterii din intervenţie a acestora, măsuri alternative 
de apărare împotriva incendiilor. 
Art.122.  (1)Proprietarul/utilizatorul  construcţiilor,  instalaţiilor  tehnologice  şi  amenajărilor 
trebuie  să  asigure  existenţa  unui  registru  de  control  al  instalaţiilor  de  semnalizare,  alarmare, 
alertare, limitare şi stingere a incendiilor, în care se consemnează toate datele relevante privind: 
a)executarea  controalelor  stării  de  funcţionare,  a  operaţiunilor  de  verificare,  întreţinere  şi 
reparaţii; 
b)executarea de modificări, extinderi, reabilitări, modernizări etc.; 
c)producerea  unor  deranjamente,  alarme  de  incendiu,  alarme  false,  întreruperi,  declanşări 
intempestive etc., cu menţionarea cauzelor care le­au determinat. 
(2)Datele  consemnate  trebuie  să  indice  cu  claritate  ziua,  luna,  anul,  ora  şi  locul  producerii 
evenimentului. 
(3)Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. 7 la prezentul ordin. 
Art.123.  Pe  toată  durata  de  folosire  a  mijloacelor  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor, 
administratorii  operatorilor  economici/conducătorii  instituţiilor  publice  au  obligaţia  să 
demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale, conform 
legii. 
8.  Atribuţii privind  cercetarea  şi  stabilirea  cauzelor de  incendiu  în  situaţia  când nu 
participă la intervenţie pompierii militari. 
Art.124. Primarul are următoarele atribuţii: 
a)  stabileşte persoana responsabilă cu cercetarea cauzelor de incendiu. 
b)  Acesta trebuie să cunoască actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi 

stingere a incendiilor şi modul practic de aplicare a acestora. 
c)  Metodele,  procedeele  şi  mijloacele  care  se  utilizează  în  cercetarea  cauzelor  incendiilor, 

fazele de apariţie  şi  dezvoltare  a  incendiilor,  precum  şi  tactica,  procedeele, mijloacele  şi 
substanţele de stingere a acestora. 

d)  Probleme generale ale organizării şi desfăşurării activităţilor economice în cadrul sectorului 
de competenţă.
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CAPITOLUL IV 
REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR   SPECIFICE 

1. Construcţii administrative, inclusiv sediile şi atelierele regiilor de interes local. 
3.1.1. Sedii ale autorităţilor publice indiferent de aria construită sau desfăşurată. 
Art.125.  Conducătorul  autorităţii  publice  locale  va  desemna  o  persoană  sau  persoane  cu 
atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii 
incendiilor. 
Art.126.(1) Căile de  acces  şi  evacuare a personalului  în  caz de  incendiu  se marchează cu 
indicatoare, amplasate vizibil. 

(2) se interzice prevederea cu uşi care se pot bloca în poziţia închisă. 
(3)  se  interzice amplasarea pe  căile de  evacuare de uşi  false, draperii,  oglinzi care 

pot deruta persoanele la evacuare în caz de incendiu. 
Art.28.(1)  Instalaţiile  electrice  de  iluminat  normal  şi  de  siguranţă,  de  încălzire,  ventilaţie, 
semnalizare şi stingere vor fi exploatate conform normelor şi întreţinute în stare perfectă. 

(2) aparatele electrice (radiatoare, aspiratoare, frigidere, faxuri, calculatoare, aparate 
de radio, televizoare etc.) vor fi utilizate numai dacă sunt în perfectă stare de funcţionare şi 
nu prezintă defecţiuni. 

(3)  se  interzice  supraâncărcarea  circuitelor  electrice,  prin  acordarea  mai  multor 
consumatori,decât cei prevăzuţi pentru instalaţia respectivă. 

(4) la părăsirea încăperilor în care se folosesc aparate electrice, acestea vor fi scoase 
în mod obligatoriu de sub tensiune. 
Art.127.(1)  Se  interzice  depozitarea  pe  coridoare,  în  case  de  scări  şi  pe  terasele  de 
evacuare  ale  clădirilor,  a  materialelor  de  arhivă,  a  mobilierului.  Totodată  se  interzice 
amenajarea unor boxe în casele scărilor. 

(2) În podurile clădirilor administrative nu este admis a se depozita mobilier, arhiva 
sau alte materiale combustibile. 

(3) Se interzice depozitarea  sub orice formă a lichidelor combustibile în birouri sau 
alte încăperi ale sediilor administrative. 

(4)  La  fiecare  nivel  este  necesar  a  se  întocmi  planul  de  evacuare  şi  organizarea 
personalului pentru intervenţie în caz de incendiu. 

(5) Curăţirea pardoselii cu lichide combustibile este interzisă. 
(6)  În  toate  încăperile  şi  pe  holurile  unde  este  admis  fumatul  se  vor  asigura 

scrumiere. 
2. Sediile de birouri pentru construcţii administrative  indiferent de aria construită 
sau desfăşurată. 
Art.128.  (1)  La  proiectarea    şi  execuţia  construcţiilor  administrative  ce  conţin  birouri  şi 
instalaţiilor  aferente  acestora  (  electrice,  ventilaţie,  paratrăznet,  semnalizare  şi  stingere 
incendiilor)  se  vor  respecta  standardele,  normativele,  prescripţiile  tehnice  şi  alte  acte 
normative, privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 

(2) Se  interzice depozitarea  în  clădiri a  lichidelor combustibile. Se admite păstrarea 
unei cantităţi de maxim 20L lichide combustibile care se vor depozita în vase închise etanş ( 
bidoane, canistre) şi în locuri ferite de posibilitatea producerii unor incendii. 

(3) Mobilierul care delimitează căile de evacuare interioare nu trebuie să conducă la 
reducerea gabaritului acestora. 

(4) În holurile de acces se admite placarea cu lemn a pereţilor incombustibili numai 
cu  luarea măsurilor necesare de protecţie (  tratarea  cu  substanţe  ignifuge, protecţii  locale 
etc.) 

(5) Finisajul pe căile de evacuare a pardoselilor trebuie să fie de regulă incombustibil. 
Se  admit  pardoseli  din  lemn, mochete  şi  finisaje  din  folii  de maxim 2mm  lipite  pe  suport 
combustibil. 

(6) Aparatajul electric ( prize, întrerupătoare, etc.) şi  conductorii electrici nu se vor 
amplasa  pe materiale  combustibile  (  lambriuri  din  placaj  şi  panel,  elemente de  tâmplărie, 
tavane şi grinzi din lemn.). 
3. Gospodării cetăţeneşti şi anexele acestora în mediul rural 
3.2.1. Instalaţii de încălzire centrală
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Art.129.(1) Instalaţii de încălzire centrală se pot amplasa în ansamblul clădirii de locuit sau 
clădirii independente ori alipite acestora. 

(2)  Exploatarea  acestor  instalaţii  se  va  face  conform  prescripţiilor  tehnice  date  de 
producător. 

(3) Coşurile şi canalele de fum se realizează din materiale incombustibile rezistente la 
foc şi la acţiunea corosivă a fumului şi gazelor de ardere. Acestea vor fi izolate corespunzător 
faţă de elemente combustibile ale pereţilor, planşeelor sau acoperişurilor. 

Pe timpul exploatării instalaţiilor se interzice: 
a)  depozitarea  în  centrala (minicentrala)  termică a unor utilaje sau materiale  ce nu au 

legătură cu exploatarea acesteia. 
b)  Neechiparea  centralei  ca  aparate  de măsură  şi  control  al  temperaturii,presiunii  din 

cazan şi conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranţă etc. 
c)  Neizolarea  corespunzătoare  a  coşurilor  de  evacuare  a  fumului  faţă  de  materialele 

combustibile. 
d)  Depozitarea  combustibilului  în  interiorul  centralei  (excepţie  făcând  rezervorul  de 

consum zilnic de la centralele pe combustibil lichid). 
Punerea în funcţiune a injectoarelor de combustibil lichid sau arzătoarelor cu combustibil 

gazos se va face cu respectarea strictă a regulilor de aprindere, după cum urmează. 
a)  verificarea  focarului  în  vederea  depistării  eventualelor  scurgeri  sau  scăpări  de 

combustibil. 
b)  Verificarea  focarelor  şi  canalelor  de  evacuare  a  gazelor  înainte  de  punerea  în 

funcţiune, timp de 10 minute. 
c)  Aprinderea se va efectua respectând metoda „gaz pe flacără” 

(2)  sub  injectoare  de  combustibil  lichid,  în  faţa  focarelor,  vor  fi  prevăzute  tăvi  metalice 
umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri. 

(3)  centralele  termice pe combustibil gazos vor  fi puse în  funcţiune numai după verificarea 
arzătoarelor şi controlul 

CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale 

Art.130.  Încălcarea  prezentelor  reguli  şi  măsuri  specifice  atrage  răspunderea  disciplinară, 
contravenţională,materială, civilă sau penală, după caz. 
Art.131. Anexele nr. 1­ fac parte integrantă din prezentele reguli specifice de apărare împotriva 
incendiilor 

Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează pentru legalitate  Întocmit 
_____  SECRETAR  cadru tehnic p.s.i. 

Gros Alexandru  Roszkoş Ioan
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Anexa nr.1 

Actele normative 
care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor 

1.  Legea nr.307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
2.  Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin ORDIN nr.163/2007. 
3.  Ordin  nr.160/2007  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  planificare,  organizare, 

desfăşurare  şi  finalizare  a  activităţii  de  prevenire  a  situaţiilor  de  urgenţă  prestate  de 
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

4.  Ordin  nr.718/2005  pentru  aprobarea  Criteriilor  de  performanţă  privind  structura 
organizatorică  şi  dotarea  serviciilor  voluntare  pentru  situaţii  de  urgenţă  modificat  şi 
completat prin Ordinul nr.195/2007. 

5.  Ordin nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin Ordin nr. 786/2005. 

6.  H.G.R.  nr.537/2007  privind  stabilirea  şi  sancţionarea  contravenţiilor  la  normele  de 
prevenire şi stingere a incendiilor.. 

7.  Legea nr.349/2002  pentru prevenirea  şi  combaterea efectelor  consumului  de  tutun,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

8.  O.M.I. nr.108/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de 
incendiu generate de încărcări electrostatice DG PSI 004. 

9.  Hotărârea nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se 
supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
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Anexa nr.2. 

Unitatea emitentă 

PERMIS DE LUCRU CU FOC 
Nr. ................ din .................. 

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ..........................................., ajutat de doamna/ 
domnul ........................................, care urmează să execute ......................................., folosind 
.......................................la (în) ......................................................... . Lucrările încep la data de 
.................................... ora ........, şi se încheie la data de .................. ora ......... 

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri: 
1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, 
pe o rază de.......metri, astfel: 

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin: 

3. Ventilarea spatiilor în care se execută lucrările se realizează astfel: 

4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care 
favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă. 

5. Începerea lucrărilor cu foc s­a făcut în baza buletinului de analiză nr. ................ din .........................., eliberat de 
........................................................(acolo unde este cazul) 

6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru: 

7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor: 

8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt 

9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul ............................................ 

10. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea, întreruperea şi 
încheierea lucrării. 

11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul 
....................................... 

12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul ....................................... 

13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la .................................................... prin 
........................................ 

14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului 

15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului. 

Responsabili  Numele şi prenumele  Semnătura 

Emitentul 

Şeful sectorului în care se execută lucrările 

Executanţii lucrărilor cu foc 

Serviciul public voluntar/privat pentru situaţii de 
urgenţă
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Anexa nr.3 

MIJLOACE TEHNICE de apărare împotriva incendiilor 
­ Categorii principale ­ 

1.Pentru echiparea construcţiilor, a instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate: 
a)instalaţii de protecţie împotriva incendiilor; 
b)stingătoare şi alte aparate de stins incendii; 
c)utilaje, unelte şi alte mijloace de intervenţie. 

2.Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă: 
a)autospeciale pentru stingerea incendiilor; 
b)autospeciale auxiliare de intervenţie; 
c)nave pentru stingerea incendiilor; 
d)trenuri pentru stingerea incendiilor; 
e)aeronave de intervenţie la incendii; 
f)motopompe şi alte utilaje; 
g)ambulanţe şi autosanitare. 

3.Pentru  întreruperea procesului de ardere a materialelor şi  substanţelor combustibile  sau 
pentru protecţia celor din apropierea focarului: 
a)produse de stingere; 
b)agenţi neutralizatori, speciali. 

4.Pentru protecţia personalului de intervenţie: 
a)echipament de protecţie la temperatură, şocuri mecanice şi la umiditate; 
b)mijloace de protecţie a căilor respiratorii; 
c)accesorii de siguranţă; 
d)accesorii de protecţie la electrocutare; 
e)mijloace de iluminat; 
f)aparatură de comunicaţii; 
g)echipament,  aparatură,  vaccinuri  şi  instrumentar  de  protecţie  specială  împotriva  efectelor 
agenţilor chimici, radioactivi sau biologici; 
h)aparatură de detectare a concentraţiilor explozive sau a prezenţei unor substanţe nocive.
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Anexa nr.4. 

NUMĂR ORIENTATIV 
de stingătoare portative pentru unele categorii de construcţii 

Categorii de construcţii 
Număr minim de 

stingătoare *) / suprafaţă 
desfăşurată 

1. Clădiri administrative: ­ sedii ale administraţiei publice centrale şi locale: 
­ sedii de fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii şi altele asemenea; 
­ sedii de birouri. 

1 buc/300 mp 

2. Clădiri comerciale: 
­ comerţ alimentar şi nealimentar; 
­ magazine generale; 
­ alimentaţie publică (restaurante, braserii şi altele asemenea); 
­ spatii şi încăperi destinate serviciilor. 

1 buc/200 mp 

3. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare): 
­ blocuri; 
­ locuinţe unifamiliale. 

1 buc/ nivel/ apartament 

4. Clădiri civile cu funcţiuni mixte (comerţ, birouri, reuniuni)  1 buc/300 mp 

5. Alte amenajări: 
­ circuri mobile; 
­ scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru spectacole, mitinguri, 
competiţii sportive etc.); 
­ studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public. 

1 buc/150 mp 

NOTĂ: 

Tipul şi numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant şi, pentru construcţiile existente, prin 
scenariile  de  incendiu  sau  de  persoana  cu  atribuţii  specifice,  în  funcţie  de  nivelul  de  risc  de 
incendiu, tipul şi cantitatea de material sau substanţă combustibilă/volumul de lichid combustibil 
din spaţiul ce trebuie protejat.


