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HOTARAREA nr.17
din 31.01.2023
privind aprobarea masurilor pentru remedierea deficientelor si pentru realizarea
capacitatii de aparare impotriva incendiilor si in alte situatii de urgenta la nivelul
orasului Nadlac

Consiliul Local al orasului Nadlac, intrunit in sedinta ordinara din data de
31.01.2023,
Avand in vedere:

- initiativa primarului orasului Nadlac, exprimata prin referatul de aprobare inregistrat
sub nr. 278 din 13.01.2023
- raport de specialitate al SVSU Nadlac de evaluare a capacitatii de aparare impotriva
incendiilor la nivelul orasului Nadlac pe semestrul II al anului 2022, nr. 270/13.01.2023
-Raport de analiza al SVSU Nadlac a activitatii de prevenire impotriva incendiilor si a
neregulilor la normele de aparare impotriva incendiilor constatate la controalele
desfasurate de Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta in semestrul II al anului
2022, nr. 271/13.01.2023
- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, republicata, actualizata
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfasurare a activitatii
de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul
nr.160/2007
- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de aparare
impotriva incendiilor
- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind
constituirea, ncadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru
situatii de urgenta, actualizat
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind
Codul administrativ, actualizata
- avizul favorabil al comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, juridica si
de disciplina
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediu
si turism, administratie publica locala
- avizul favorabil al comisiei pentru activitati social- culturale, culte, invatamant,
sdnatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport

In temeiul art.139(1) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ, actualizata
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Art.1. Se aproba masurile pentru remedierea deficientelor si pentru realizarea

capacitatii de aparare impotriva incendiilor si in alte situatii de urgenta la nivelul
unitatii administrativ teritoriale Nadlac, prevazute in anexa care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarare se duce la indeplinire de catre primarul orasului

Nadlac si se comunica catre:

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Nadlac

Parohia Evanghelica Lutherana Nadlac

Liceul Teoretic J.G.Tajovsky Nadlac

Compartiment administrarea patrimoniului local

Institutia Prefectului Judetului Arad, Serviciul Juridic si Contencios
Administrativ- Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contenios

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE

Al/6 ex

DUSAN SOMRAK SECRETAR GENERAL
ALEXANDRU GROS



Anexa
La HCL nr.17/31.01.2023

Masuri pentru remedierea deficientelor si pentru realizarea capacitatii de aparare

Tmpotriva incendiilor la nivelul localitatii

Nr.
Crt.

Deficiente/Nereguli/
Activitati

Propuneri de masuri pentru
indepartarea  deficientelor la
normele de aparare impotriva
incendiilor

Termen de
realizare

Raspunde

NU existd autorizatia de
securitate  la  incendiu
potrivit art. 30(1) din
Legea  307/2006 la
obiectivul Gradinita din
str. Ivan Bujna;

Obtinerea  autorizatiei  de
securitate la incendiu potrivit
art. 30(1) din Legea 307/2006
la obiectivul Gradinita din str.
Ivan Bujna;

01.03..2023

-Proprietarul obiectivului

Parohia evanghelica

Nu se asigura dotarea cu
iluminat pentru evacuare
(in cladiri civile cu peste
50 persoane si toalete cu
suprafata mai mare de 8
mp., conform 17/2011,
art.7.23.7.1 coroborat cu
art.108 alin.(1) din OMAI
163/2007., la Liceu.

Asigurarea dotarii cu iluminat
pentru evacuare (in cladiri
civile cu peste 50 persoane si
toalete cu suprafata mai mare
de 8 mp., conform 17/2011,
art.7.23.7.1  coroborat cu
art.108 alin.(1) din OMAI
163/2007., la Liceu.

01.03..2023

-Director Filipas Ovidiu

Nu se asigura dotarea cu
iluminat pentru
interventie (in Incaperile
centralelor termice)
conform 17/2011
art.7.23.6.1 coroborat cu
art.108 alin.(1) din OMAI
163/2007, la obiective cu
centrale termice, Localul
de scoala nr.3.

Asigurarea dotarii cu iluminat
pentru interventie (in
incaperile centralelor termice)
conform 17/2011 art.7.23.6.1
coroborat cu art.108 alin.(1)
din OMAI 163/2007.

01.03..2023

-Director Filipas Ovidiu

Nu se asigurd separarea
de restul constructiei a
salii de cazane eferente
sistemului de ncalzire
prin pereti si plansee cu
rezistenta la foc de minim
1,30 ore, conform OMAI
163/2006 art.107 lit.a)
coroborat cu P118/1999
art.2.3.48, la Gradinita
PP2.

Asigurarea separdrii de restul
constructiei a salii de cazane
eferente  sistemului de
incalzire prin pereti si plansee
cu rezistenta la foc de minim
1,30 ore, conform OMAI
163/2006 art.107 lit.a)
coroborat cu  P118/1999
art.2.3.48, la Gradinita PP2.

01.03..2023

-Director Filipas Ovidiu

In dreptul usilor pragurile
au 1naltimea mai mare de
2,5 cm (OMAI
nr.163/2007 art.107 lit.a)

Solutionarea situatiei
pragurilor care au inaltimea
mai mare de 2,5 cm (OMAI
nr.163/2007 art.107 lit.a)

01.03..2023

-Director Filipas Ovidiu




coroborat cu P118/1999

coroborat cu P118/1999

art.2.6.18, la Gradinita | art.2.6.18, la Gradinita PP1.
PP1.
6. |Nu se realizeaza | Realizarea instruiri a | 01.03.2023 | -Director Filipas Ovidiu
instruirea salariatilor de la | salariatilor de la unitatea de
unitatea de Iinvatamant | invatamant din localitate
din localitate potrivit | potrivit dispozitiilor OMAI
dispozitiilor OMALI | 712/2005
712/2005, nu  exista
tematica si graficul de
instruire a personalului Tn
domeniul prevenirii i
stingerii incendiilor.
7. Nu se asigurd verificarea | Realizarea  verificari  gi | 01.03.2023 | -Director Filipas Ovidiu
a start de functionare | intretinera de catre persoane
intretinere a instalatilor | autorizate, a sistemului de
de semnalizare, alarmare | semnalizare, alarmare in caz
in caz de incendiu de catre | de incendiu, potrivit art,
persoane autorizate, | 139,art 142, art 163, din Ordin
potrivit art, 139,art 142, | OMAI. 163/2007, la Gradinita
art 163, din Ordin OMAI. | PP2 str. Vasile Goldis nr. 53A
163/2007, la Gradinita
PP2 str. Vasile Goldis nr.
53A
8. Nu se asigurd dotarea | Dotarea cladirii cu sisteme de | 01.03.2023 | -Director Filipas Ovidiu
cladirii cu sisteme de | captare siscurgere la pdmant a
captare si scurgere la | descarcarilor electrice
pamant a descarcarilor | conform 17/2, OMAI
electrice conform 17/2, | nr.163/2007 art.83 alin.(2)
OMAI nr.163/2007 art.83 | coroborat cu 011 art.6.2.2.6.,
alin.(2) coroborat cu 011 | la localul nr.1-Liceu.
art.6.2.2.6., la localul
nr.1-Liceu.
9. Nu se asigura verificarea | Realizarea  verificari  si | 01.03.2023 | - Consiliul local
a stari de functionare | intretinera de citre persoane -Primar Marginean loan-Radu
intretinere a instalatilor | autorizate, a sistemului de
de semnalizare, alarmare | semnalizare, alarmare in caz
in caz de incendiu de catre | de incendiu, potrivit art,
persoane autorizate, | 139,art 142, art 163, din Ordin
potrivit art, 139,art 142, | OMAI. 163/2007, la Primaria
art 163, din Ordin OMAI. | orasului  Nadlac  (Arhiva,
163/2007, la Primaria | Serviciul de evidentda a
orasului Nadlac (Arhiva, | persoanelor SPCLEP); si
Serviciul de evidentd a | cladirea Biblioteci.
persoanelor SPCLEP); si
cladirea Biblioteci.
10. | Nu s-a realizat in | Realizarea in totalitate a | 01.03.2023 | -Consiliul local
totalitate repunerea in | lucrarilor de repunere in -Primar Marginean loan-Radu

functiune a hidrantilor
stradali din localitate care
nu se pot utiliza pentru
alimentarea

autospecialelor de stins
incendii, potrivit art. 13
lit.b) din Legea
nr.307/2006

functiune a hidrantilor stradali
din localitate care nu se pot

utiliza pentru alimentarea
autospecialelor  de  stins
incendii.

-Compartiment  Administrarea
Patrimoniului Local




Din 206 hidranti
utilizabili sunt doar 158.
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